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＜調査結果＞
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＜調査範囲概念図＞

中央制御室及びケーブル処理室における電線貫通部等調査結果

太線：調査範囲
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※シール健全箇所
　　シール性に問題の無い箇所。
※予防保全箇所
　　シール性に問題は無いが，念のためシール材の補充などの手
　　直しを実施した箇所。
※シール補修箇所
　　シール施工に欠けや浮き上がり等による隙間が確認された箇所。
    または，シール施工未実施箇所。

（　）内は内数


