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発見日 号  機 件  名

2009/5/22 1号機
【中越沖地震】  ５００ｋV開閉所 ２号機高起動変圧器本体の工場解体点検時における巻線直線ダクト
のズレについて

2009/5/28 5号機
【中越沖地震】 タービン建屋排気系 排気ダクト伸縮継手部におけるダクトおよびダクトサポートの変形
について

2009/5/29 5号機
【中越沖地震】 タービン建屋 主タービン　低圧タービン（B，C)車室軸方向位置決めキーの位置ズレに
ついて

2009/6/3 5号機 【中越沖地震】 タービン建屋 サンプリング用計装配管貫通部におけるモルタル割れについて

2009/6/4 5号機 【中越沖地震】 原子炉建屋 配管およびサポート点検におけるスリーブ損傷について

2009/6/5 3号機 【中越沖地震】 主タービン　低圧タービン車室キー点検におけるかじり傷他について

2009/6/16 5号機 【中越沖地震】 復水器連続洗浄装置ピット内　計装ラックグラウトにおける亀裂について

2009/6/18 1号機 【中越沖地震】 主タービン本体　低圧ラギング部の変形について

2009/6/18 5号機 【中越沖地震】 主タービン本体　油切り他の不具合について
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