
午前中（１０時）時点 １６時時点 点灯時（１８時～１９時）

地震を考慮しない場合の
３月の平均的需要

４，４００万ｋW ４，１００万ｋW ４，７００万ｋW

想定需要（３月１４日時点） ３，６００万ｋW ３，４００万ｋW ３，７００万ｋW（＊）

実績需要 ３，０００万ｋW ３，０００万ｋW ３，１００万ｋW

（＊）当日１６時の段階で、点灯時の需要想定を３,５００万ｋWに見直し

３月１５日の需要状況
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