
別紙１０ 

応急措置による外部電源復旧に関する時系列 

 

本表は記録や関係者への聞き取り結果に基づいて整理したものである。 

月日 時分 対応内容 

３月１１日 １４：４６ 東北地方太平洋沖地震発生，その後津波到来 

福島第一原子力(発)：大熊線１Ｌトリップ 

新福島（変）   ：大熊線２，３，４Ｌトリップ 

           夜の森線１，２Ｌトリップ 

 １５：００頃 新福島（変）巡視開始  

巡視の結果，設備被害あり 

 １５：４１頃 福島第一原子力（発）(以下，１Ｆ)非常用ディーゼル発電機

６Ｂ１台を除き停止 

 １６：０５頃 送電設備（大熊線，夜の森線）巡視開始 

巡視の結果，設備被害なし（ただし，１Ｆ構内は未実施） 

 ２０：０５頃 送電設備（夜の森線）１Ｆ構内の巡視開始 

巡視の結果，№２６，２８鉄塔異常なし。№２７鉄塔は土砂

崩れにより近寄れないが，周辺状況から倒壊を推定。 

３月１２日 ０：００ 新福島（変） 大熊線３・４Ｌ鉄構傾斜の仮復旧工事開始 

【作業①】※ 作業箇所：別紙９に記載（以下同様） 

 ３：３５ 新福島（変） 大熊線３・４Ｌ鉄構傾斜の仮復旧工事完了 

【作業①】 

 ８：３５ 新福島（変） 大熊線３Ｌ架空地線 鉄構への固縛完了 

【作業②】 

 １０時頃から 作業待機（１Ｆ１号機ベント並びに爆発により） 

３月１３日 ８時頃から 作業待機（１Ｆ２・３号機ベントにより） 

 １６：３５ 新福島（変） 大熊線３Ｌ架空地線撤去完了【作業②】 

 ２１：４０ 新福島（変）構内の夜の森線１Ｌケーブルヘッドジャンパ開

放作業開始【作業③】 

 ２２：５８ 新福島（変）構内の夜の森線１Ｌケーブルヘッドジャンパ開

放作業終了【作業③】 
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３月１４日 ２：２５ 新福島（変） 夜の森線１Ｌ構内ケーブル試充電 「良」 

《添付資料１》 

 １１時頃から 作業待機（１Ｆ３号機爆発により） 

 １６：０６ 爆発後の状況確認により，新福島（変）構内の夜の森線１Ｌ

ケーブルヘッドジャンパ再接続作業開始【作業④】 

 １７：５０ 大熊線３．４Ｌ№１２鉄塔 夜の森線１Ｌジャンパ開放作業

開始【作業⑤】 

 １８：１３ 新福島（変）構内の夜の森線１Ｌケーブルヘッドジャンパ再

接続作業終了【作業④】 

 １９：３９ 大熊線３．４Ｌ№１２鉄塔 夜の森線１Ｌジャンパ開放作業

終了【作業⑤】 

３月１５日 
９：４５頃 東電原子力線（東北電力） ＬＳ３１まで試充電 「良」 

 １４：４０ 大熊線３．４Ｌ№７，８鉄塔 大熊線３Ｌ－夜の森線１Ｌ 

接続作業開始【作業⑥】 

 ２３：１０ 大熊線３．４Ｌ№７，８鉄塔 大熊線３Ｌ－夜の森線１Ｌ 

接続作業終了【作業⑥】 

３月１６日 ９：１０ 大熊線３．４Ｌ№３鉄塔 ３Ｌジャンパ開放作業開始 

【作業⑦】 

 ９：１０ 新福島（変） 大熊線３．４Ｌ 新福島（変）～№１鉄塔電

線撤去作業開始【作業⑧】 

 １０：５５ 作業待機（新福島（変）の放射線量増加により） 

 １７：１５ 大熊線３．４Ｌ№３鉄塔 ３Ｌジャンパ開放作業終了 

【作業⑦】 

 １８：００ 新福島（変） 移動用Ｔｒ（１Ｆ３，４号所内電源用）設置

作業開始【作業⑨】 

 ２２：１０ 新福島（変） 大熊線３．４Ｌ 新福島（変）～№１鉄塔電

線撤去作業終了【作業⑧】 
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３月１７日 ５：００ 新福島（変） 移動用Ｔｒ設置作業終了【作業⑨】 

 ９：３０過ぎ 

～２０時過ぎ 
作業待機（自衛隊ヘリなどの放水により） 

 ２０：４５ 放水終了により，移動用ＭＣ １Ｆ構内設置工事 Ｊビレッ

ジ出発・作業開始【作業⑩】 

３月１８日 ８：３０ 大熊線３Ｌ １Ｆ鉄構引込変更工事 Ｊビレッジ出発・作業

開始【作業⑪】 

 ９：１５ 夜の森線№２７鉄塔 ２Ｌ仮復旧工事 Ｊビレッジ出発・作

業開始【作業⑫】 

 １２：５３ 大熊線３Ｌ １Ｆ鉄構間引込変更工事終了【作業⑪】 

 １３：２０ 移動用ＭＣ １Ｆ構内設置工事終了【作業⑩】 

 １４：２８ 夜の森線１Ｌ－大熊線３Ｌ 移動用ＭＣまで試充電 「良」 

《添付資料２》 

 １８：４８ 夜の森線№２７鉄塔 ２Ｌ仮復旧工事 当日分作業終了 

【作業⑫】 

３月１９日 ８：１３ 夜の森線№２７鉄塔 ２Ｌ仮復旧工事 作業再開【作業⑫】 

 １７：０５ 夜の森線№２７鉄塔 ２Ｌ仮復旧工事 当日分作業終了 

【作業⑫】 

３月２０日 ８：３０ 夜の森線№２７鉄塔 ２Ｌ仮復旧工事 作業再開【作業⑫】 

 １３：４０ 夜の森線№２７鉄塔 ２Ｌ仮復旧工事 終了【作業⑫】 

 １７：２２ 夜の森線２Ｌ～１Ｌ ＬＳ５１まで試充電 「良」 

《添付資料３》 

 

 添付資料 

  添付資料１：試充電記録（３月１４日分） 

  添付資料２：試充電記録（３月１８日分） 

  添付資料３：試充電記録（３月２０日分） 

以上 
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