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「福島第一原子力発電所第１号機、第２号機及び第３号機の原子炉内温度計 
並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について」の一部補正について 

 
平成 25 年 3 月 1 日 
東京電力株式会社 

 
 
先にご報告した「福島第一原子力発電所第１号機、第２号機及び第３号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について」を下記の通り補正致します。 

 
記 

 
１．補正内容 

(1)平成 24 年 4 月提出 
・17 ページ 添付資料 5 1 号機 RPV/PCV 温度トレンド【1 号機 RPV 周辺温度計（上部）】 
・22 ページ 添付資料 5 2 号機 RPV/PCV 温度トレンド【1F-2 RPV 周辺温度計（上部）①】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 
・TE-263-66A1 
・TE-263-66B1 
・TE-263-69A3 
・TE-263-69B2 
データベースか

らのコピー誤り

により，3 月 15
日 20 時から 3 月

16 日 2 時までの

温度トレンドの

記載に不備が確

認されたことか

ら，その間の温度

トレンドを補正。
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補正前 補正後 備考 
 
・TE-2-3-66B2 
データベースからの

コピー誤りにより，

温度トレンドが記載

されていなかったこ

とから，記載を追記。
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 (2)平成 24 年 5 月提出 
・20 ページ 添付資料 4 2 号機 RPV/PCV 温度トレンド【2 号機 RPV 周辺温度計（上部）①】 
・27 ページ 添付資料 4 3 号機 RPV/PCV 温度トレンド【3 号機 RPV 周辺温度計（上部）】 
・28 ページ 添付資料 4 3 号機 RPV/PCV 温度トレンド【3 号機 RPV 周辺温度計（下部）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補正前 補正後 備考 
 

・TE-2-3-66B2 
データベースからの

コピー誤りにより，

温度トレンドが記載

されていなかったこ

とから，記載を追記。

 
・TE-2-3-66A1，A2
・TE-2-3-66B1，B2
・TE-2-3-69B1～B3
データベースからの

コピー誤りにより，4
月 2 日 19 時から 4
月4日21時までの温

度トレンドの記載に

不備が確認されたこ

とから，その間の温

度トレンドを補正。
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補正前 補正後 備考 
 
・TE-2-3-69K1～K3
データベースからの

コピー誤りにより，4
月 2日 19時から 4月

4 日 21 時までの温度

トレンドの記載に不

備が確認されたこと

から，その間の温度

トレンドを補正。 
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 (3)平成 24 年 6 月提出 
・23 ページ 添付資料 4 2 号機 RPV/PCV 温度トレンド【2 号機 RPV 周辺温度計（上部）①】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

・TE-2-3-66B2 
データベースからの

コピー誤りにより，

温度トレンドが記載

されていなかったこ

とから，記載を追記。

 
・TE-2-3-69A3 
データベースからの

コピー誤りにより，5
月 2日 14時から 5月

6 日 12 時までの温度

トレンドの記載に不

備が確認されたこと

から，その間の温度

トレンドを補正。 
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(4)平成 24 年 9 月提出 
・26 ページ 添付資料 4 3 号機 RPV/PCV 温度トレンド【3 号機 保安規定関連温度計（RPV）】 
・28 ページ 添付資料 4 3 号機 RPV/PCV 温度トレンド【3 号機 RPV 周辺温度計（上部）】 
・30 ページ 添付資料 4 3 号機 RPV/PCV 温度トレンド【3 号機 PCV 内温度計】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補正前 補正後 備考 
 
・TE-2-3-69H1～H3
・TE-2-3-69L1～L3
データベースからの

コピー誤りにより，7
月 16 日 17 時から 7
月 22 日 16 時までの

温度トレンドの記載

に不備が確認された

ことから，その間の

温度トレンドを補正

 

 
・TE-2-3-69A1～A3
データベースからの

コピー誤りにより，7
月 16 日 17 時から 7
月 22 日 16 時までの

温度トレンドの記載

に不備が確認された

ことから，その間の

温度トレンドを補

正。 
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補正前 補正後 備考 
 
・TE-16-114M#1，#2
記載誤りにより，温

度トレンド一次評価

の＜○と判断した対

象＞に当該温度計が

記載されていなかっ

たことから，記載を

追記。 
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(5)平成 24 年 10 月提出 
・15 ページ 添付資料 4 1 号機 RPV/PCV 温度トレンド【1 号機 RPV 周辺温度計（上部）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補正前 補正後 備考 
 
・TE-263-66A1 
・TE-263-66B1 
・TE-263-69A3 
・TE-263-69B2 
データベースからの

コピー誤りにより，8
月 30 日 11 時から 9
月3日11時までの温

度トレンドの記載に

不備が確認されたこ

とから，その間の温

度トレンドを補正。
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(6)平成 24 年 12 月提出 
・7 ページ   添付資料 2 2 号機 RPV/PCV 温度計信頼性評価対象および評価結果 
・16 ページ 添付資料 4 1 号機 RPV/PCV 温度トレンド【1 号機 RPV 周辺温度計（上部）】 
・21 ページ 添付資料 4 2 号機 RPV/PCV 温度トレンド【2 号機 RPV 周辺温度計（上部）①】 
・23 ページ 添付資料 4 2 号機 RPV/PCV 温度トレンド【2 号機 RPV 周辺温度計（下部）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補正前 補正後 備考 
 
・TE-2-3-69B2 
記載誤りにより，温

度トレンド一次評価

結果に「○」と記載

するところ「－」と

記載していたため，

記載を補正。 
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補正前 補正後 備考 
 
・TE-263-66A1 
・TE-263-66B1 
・TE-263-69A3 
・TE-263-69B2 
データベースからの

コピー誤りにより，

11 月 13 日 8 時から

11月 14日 13時まで

の温度トレンドの記

載に不備が確認され

たことから，その間

の温度トレンドを補

正。 
 

 
・TE-2-3-66B2 
・TE-2-3-69B2 
・TE-2-3-69B3 
データベースからの

コピー誤りにより，

11月6日8時から11
月 8 日 6 時までの温

度トレンドの記載に

不備が確認されたこ

とから，その間の温

度トレンドを補正。

 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補正前 補正後 備考 
 
・TE-2-3-69K2 
・TE-2-3-69K3 
データベースからの

コピー誤りにより，

11月6日8時から11
月 8 日 6 時までの温

度トレンドの記載に

不備が確認されたこ

とから，その間の温

度トレンドを補正。
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(7)平成 25 年 1 月提出 
・7 ページ   添付資料 2 2 号機 RPV/PCV 温度計信頼性評価対象および評価結果 
・20 ページ 添付資料 4 2 号機 RPV/PCV 温度トレンド【2 号機 保安規定関連温度計（PCV）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補正前 補正後 備考 
 
・TE-2-3-69B2 
記載誤りにより，温

度トレンド一次評価

結果に「○」と記載

するところ「－」と

記載していたため，

記載を補正。 
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補正前 補正後 備考 
 
・TE-16-114W#2 
データベースからの

コピー誤りにより，

11 月 29 日 9 時以降

の温度トレンドが記

載されていなかった

ことから，記載を追

記。 
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 (8)平成 25 年 2 月提出 
・20 ページ 添付資料 4 2 号機 RPV/PCV 温度トレンド【2 号機 保安規定関連温度計（PCV）】 
・28 ページ 添付資料 4 3 号機 RPV/PCV 温度トレンド【3 号機 RPV 周辺温度計（上部）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

補正前 補正後 備考 
 
・TE-16-114W#2 
データベースからの

コピー誤りにより，

温度トレンドが記載

されていなかったこ

とから，記載を追記。

 
・TE-2-3-69E1 
・TE-2-3-69E2 
データベースからの

コピー誤りにより，

12 月 17 日 8 時以降

の温度トレンドが記

載されていなかった

ことから，記載を追

記。 


