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Ⅰ．サブドレン他水処理施設の耐震性に係る補足説明 

 

１．タンク，ポンプの耐震性評価 

 

表－１ 転倒評価に関わる数値根拠 

機器名称 
m1 

[kg] 

m2 

[kg] 

m 

[kg] 

H1 

[m] 

H2 

[m] 

L 

[m] 

集水タンク 0000000 00000 0000000 00000 000000 00000 

サンプルタンク 0000000 00000 0000000 00000 000000 00000 

 

表－２ 基礎ボルトの強度評価に関わる数値根拠（タンク） 

機器名称 
m 

[kg] 

H 

[mm] 

L 

[mm] 

L1 

[mm] 

nf 

[-] 

n 

[-] 

Ab 

[mm2]

中継タンク 00000 000 0000 000 00 00 000 

処理装置供給 

タンク 
00000 000 0000 000 00 00 000 

地下水ドレン 

中継タンク 
00000 000 0000 000 00 00 000 

 

表－３ 基礎ボルトの強度評価に関わる数値根拠（ポンプ） 

機器名称 
m 

[kg] 

h 

[mm] 

L 

[mm]

l1 

[mm] 

nf 

[-] 

n 

[-] 

Ab 

[mm2] 

Cp 

[-] 

中継タンク移送

ポンプ 
0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 

集水タンク移送

ポンプ 
0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 

処理装置供給 

ポンプ 
0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 

処理装置加圧 

ポンプ 
0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 

浄化水移送 

ポンプ 
0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 

攪拌 

ポンプ 
0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 

 

２．前処理フィルタ，吸着塔の耐震性評価 

本評価は，「付録１ スカート支持たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）

の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下，「基本方針」という。）に基づいて，以

下の耐震性の計算を行う。 
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2.5 主配管 

2.5.1 評価箇所 

  強度評価箇所を図－４に示す。 
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Ⅳ．サブドレン他移送設備の強度に係る補足説明 

 

1. 強度評価の方針 

 サブドレン他移送設備を構成する主配管（鋼管）は，強度評価においては，「JSME S NC-1 

発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」という。）のクラス３

配管に準じた評価を行う。 

 

2. 強度評価 

2.1 主配管 

2.1.1 評価箇所 

  強度評価箇所を図－１に示す。 
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