
２０２１年 ８月３１日
東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所

○2021年4月1日 ～ 2021年6月30日の間にパフォーマンス向上会議で審議された「不適合」
   は149件ありました。そのうち、処置が完了した不適合件数は32件※です。

○2017年8月1日 ～ 2021年3月31日の間にパフォーマンス向上会議で審議された「不適合」
   は2322件ありました。そのうち、処置が完了した不適合件数は1932件※です。

※2021年6月30日現在
○不適合の発生及び処置状況の詳細については、添付資料参照

・添付資料 ―１
「福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況　2021年度第1四半期分

(2021年4月1日 ～ 2021年6月30日)」
・添付資料 ―２
「福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況　ホームページ掲載以降の過去分

2017年度分(2017年8月1日 ～ 2018年3月31日)、
2018年度分(2018年4月1日 ～ 2019年3月31日)、
2019年度分(2019年4月1日 ～ 2020年3月31日)、
2020年度分(2020年4月1日 ～ 2021年3月31日)」

○パフォーマンス向上会議において審議された全件名については、「不適合の公表区分」に応
    じて、プレス発表または当所ホームページ上において全数公表しております。
　　・添付資料 －３　（不適合管理グレードⅠに関わる件名を抜粋）

「2021年度第1四半期不適合詳細（委員会確認日：2021年4月1日～2021年6月30日まで）」

＜原子力発電所における不適合の是正管理＞
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の施

   設定期検査や安全確保設備等の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。
  

その中で、「不適合 ＊」が発見された場合には、「不適合管理及び是正処置・予防処置基
   本マニュアル」に基づき、必要な是正処置等を講じることとしております。

＊不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは
異なる行為（判断）を言います。

  不適合管理グレード分け（パフォーマンス向上会議にて決定）

   ○ ＧⅠ ：是正処置※１・予防処置※２を確実に実施すべき重要なことがら

   ○ ＧⅡ ：是正処置※１を確実に実施すべきことがら

   ○ ＧⅢ ：修正処置※３などを伴うことがら
   ○ 対象外 ：消耗品の交換等のことがら

   ※１是正処置：不適合の原因を除去するための処置（＝再発防止対策）
   ※２予防処置：是正処置を他発電所へ展開する処置（＝水平展開）
   ※３修正処置：当該不適合を除去するための処置（＝修理、修正）

以上

福島第一原子力発電所における不適合発生・処理状況について
（2021年度第1四半期）
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添付資料－１

グレード 不適合件数 グレード 処置完了 処置未完了
ＧⅠ 　　１件 ＧⅠ ０件 １件
ＧⅡ 　１８件 ＧⅡ ０件 １８件
ＧⅢ １２３件 ＧⅢ ２５件 ９８件
対象外 　　７件 対象外 　　７件 　　０件
総計 １４９件 総計 　３２件 １１７件
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福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 202１年度第1四半期分

( 2021年４月1日 ～ 2021年6月30日 )

ＧⅠ；1件
ＧⅡ：18件

ＧⅢ：123件

対象外：7件

不適合件数（総数：１４９件）

処置完了：32件

処置未完了：117件

処置件数（総数：１４９件）



添付資料－２

グレード 不適合件数 グレード 処置完了 処置未完了
ＧⅠ 　　９件 ＧⅠ ９件 ０件
ＧⅡ 　３７件 ＧⅡ ３７件 ０件
ＧⅢ １４８件 ＧⅢ １４１件 ７件
対象外 　１６件 対象外 　１６件 　　０件
総計 ２１０件 総計 ２０３件 ７件
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福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2017年度分

( 2017年8月1日 ～ 2018年3月31日 )

ＧⅠ：9件
ＧⅡ：37件

ＧⅢ：148件

対象外：16件

不適合件数（総数：２１０件）

処置件数：203件

処置未完了：7件

処置件数（総数：２１０件）



添付資料－２

グレード 不適合件数 グレード 処置完了 処置未完了
ＧⅠ 　　６件 ＧⅠ ５件 １件
ＧⅡ 　６９件 ＧⅡ ６４件 ５件
ＧⅢ ５６１件 ＧⅢ ５２８件 ３３件
対象外 　２６件 対象外 　２６件 　　０件
総計 ６６２件 総計 ６２３件 ３９件
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福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2018年度分

( 2018年4月1日 ～ 2019年3月31日 )

ＧⅠ：6件
ＧⅡ：69件

ＧⅢ：561件

対象外：26件

不適合件数（総数：６６２件）

処置件数：623件

処置未完了：39件

処置件数（総数：６６２件）



添付資料－２

グレード 不適合件数 グレード 処置完了 処置未完了
ＧⅠ 　１４件 ＧⅠ ８件 ６件
ＧⅡ 　６２件 ＧⅡ ４６件 １６件
ＧⅢ ６７９件 ＧⅢ ５８３件 ９６件
対象外 　３０件 対象外 　３０件 　　０件
総計 ７８５件 総計 ６６７件 １１８件
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福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2019年度分

( 2019年4月1日 ～ 2020年3月31日 )

ＧⅠ：14件
ＧⅡ：62件

ＧⅢ：679件

対象外：30件

不適合件数（総数：７８５件）

処置件数：667件

処置未完了：118件

処置件数（総数：７８５件）



添付資料－２

グレード 不適合件数 グレード 処置完了 処置未完了
ＧⅠ 　１４件 ＧⅠ １件 １３件
ＧⅡ 　８５件 ＧⅡ ４２件 ４３件
ＧⅢ ５４２件 ＧⅢ ３７２件 １７０件
対象外 　２４件 対象外 　２４件 　　０件
総計 ６６５件 総計 ４３９件 ２２６件
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福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2020年度分

( 2020年4月1日 ～ 2021年3月31日 )

ＧⅠ：14件
ＧⅡ：85件

ＧⅢ：542件

対象外：24件

不適合件数（総数：６６５件）

処置完了439件

処置未完了：226件

処置件数（総数：６６５件）



添付資料－３

ＧⅠグレード：１件

1 5月25日 ＧⅠ

Ｎo 件名
委員会
確認日

グレード

【２号機原子炉建屋南側エリアにおける負傷者の発生について】

２号機原子炉建屋南側エリアにおいて、重機誘導員が重機の誘導を行って
いた際、移動中の重機のキャタピラーに敷鉄板の角が引っ掛かり、浮き上
がった。
その後、重機を移動したところ敷鉄板が重機誘導員の右足小指に落下し、重
機誘導員が負傷した。
救急医療室にて右第５足趾骨折と診断および緊急搬送の必要があると判断
され緊急搬送を要請。
緊急搬送後の病院で開放骨折と診断され、最低１ケ月の入院が必要と判断
された。
今後、原因の深堀りと再発防止策を検討予定。

7

2021年度第１四半期不適合詳細（ 委員会確認日：2021年4月1日～2021年6月30日まで ）

( 不適合管理グレードⅠに関わる件名を抜粋 )


