
福島第一原子力発電所増設多核種除去設備（Ｂ）
逆洗を行う装置からの系統水の溢水について
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＜増設多核種除去設備の概要＞
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＜前処理設備の概要＞
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逆洗装置（漏えい箇所）



逆洗装置の概要と漏えい箇所の推定

ろ過運転（逆洗装置待機）時
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逆洗装置スラリー入口
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逆洗圧の負荷方向ろ過水の流れ
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漏えい箇所（推定）
水・エア側弁体をつなぐシャフ
ト部と機器本体のパッキンシー
ル部から漏えいした可能性


