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※「午前8時25分」を「午前8時00分」

に訂正しております。福島第一原子力発電所
地下貯水槽No.1付近からの水の漏えいについて
【概要】

本日（11月22日）、午前8時00分、地下貯水槽No.1
の検知孔内の水を汲み上げ、移送を開始。

協力企業作業員が現場を巡視していた際、移送ポンプの
受け箱から溢水しているのを発見した。

午前8時30分頃、速やかにポンプを停止し、溢水は停止
した。

■漏えい量と範囲（推定）

約230リットル ，約4ｍ×約5ｍの範囲

漏えい水の分析結果：Cs-134・137：検出限界値未満

全ベータ：7.3×104 Bq/L

地下貯水槽No.1

＜受け箱内にあるポンプの状況＞

ボルトが外れ、
ポンプ内の水が漏えい
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