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【参考】2号機原子炉格納容器内部調査における調査 (2019年2月13日)
調査箇所︓2号機原子炉格納容器内ペデスタル底部 プラッ

トホー
ム
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ペデスタル底部

※３誤記訂正
調査可能エリア面積は，ペデスタル底部面積全体
（ケーブルトレイ含む）の約2%と推定
→約0.5％と推定に訂正(2019/3/19)

※1︓2018年1月撮影映像からアクセス範囲を示したもの（調査可能エリア面積
は，ペデスタル底部面積全体（ケーブルトレイ含む）の約0.5%※3と推定）

※2︓調査位置はおおよその位置であり暫定



1

ペデスタル底部

垂直断面図

伸縮式パイプ

CRDハウジング

グレーチング
脱落部

CRDレール

調査エリア

CRD交換機プラットホーム

調査エリア(2017年1⽉撮影)
：接触調査箇所※1

※1：調査位置はおおよその位置であり暫定
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【参考】2号機原⼦炉格納容器内部調査における調査 (2019年2⽉13⽇)
調査箇所：2号機原⼦炉格納容器内プラットホーム上


