
福島第一原子力発電所の定期検査実績一覧
平成２２年３月末現在

１号機 ２号機 ３号機 ４号機 ５号機 ６号機

回数 定期検査期間 日数 定期検査期間 日数 定期検査期間 日数 定期検査期間 日数 定期検査期間 日数 定期検査期間 日数

第　１回 S46.9.19 ～ S46.11.26 69 S50.4.1 ～ S51.1.24 299 S52.3.1 ～ S52.10.28 242 S54.8.31 ～ S55.1.11 134 S54.2.1 ～ S54.7.13 163 S55.10.5 ～ S56.2.5 124

第　２回 S47.9.15 ～ S47.12.11 88 S52.1.5 ～ S53.4.5 456 S53.6.1 ～ S53.12.22 205 S55.9.26 ～ S56.1.13 110 S55.5.10 ～ S55.8.29 112 S56.12.14 ～ S57.4.9 117

第　３回 S48.4.14 ～ S48.8.20 129 S53.12.1 ～ S54.8.10 253 S54.10.30 ～ S55.5.13 197 S56.9.22 ～ S57.1.13 114 S56.6.24 ～ S56.10.9 108 S58.1.8 ～ S58.5.26 139

第　４回 S49.9.15 ～ S51.2.5 509 S55.4.1 ～ S55.10.21 204 S56.1.16 ～ S56.7.14 180 S57.11.21 ～ S58.4.7 138 S57.8.1 ～ S58.1.13 166 S59.4.15 ～ S59.9.6 145

第　５回 S51.8.17 ～ S53.3.24 585 S56.9.6 ～ S57.3.4 180 S57.5.1 ～ S57.12.8 222 S59.3.15 ～ S59.7.26 134 S58.11.5 ～ S59.4.27 175 S60.6.25 ～ S60.12.4 163

第　６回 S53.9.1 ～ S54.3.19 200 S58.2.13 ～ S58.8.26 195 S58.9.3 ～ S59.2.28 179 S60.5.6 ～ S60.9.21 139 S60.2.10 ～ S60.7.4 145 S61.11.5 ～ S62.3.24 140

第　７回 S54.12.7 ～ S55.9.19 288 S59.6.1 ～ S59.11.7 160 S59.10.17 ～ S60.2.28 135 S61.9.2 ～ S62.2.27 179 S61.4.20 ～ S61.9.12 146 S63.2.20 ～ S63.8.9 172

第　８回 S56.4.11 ～ S57.1.8 273 S60.9.6 ～ S61.3.5 181 S61.1.10 ～ S61.6.3 145 S63.1.10 ～ S63.4.20 102 S62.9.5 ～ S63.3.2 180 H1.9.9 ～ H2.3.23 196

第　９回 S57.9.11 ～ S58.3.1 172 S62.2.15 ～ S62.7.30 166 S62.5.21 ～ S62.11.12 176 H1.3.11 ～ H1.8.9 152 H1.2.27 ～ H1.6.29 123 H3.3.2 ～ H3.6.25 116

第１０回 S58.12.10 ～ S59.5.17 160 S63.8.27 ～ H1.1.19 146 S63.10.17 ～ H1.3.8 143 H2.9.8 ～ H3.1.31 146 H2.7.28 ～ H3.1.16 173 H4.3.8 ～ H4.9.10 187

第１１回 S60.3.25 ～ S60.11.8 229 H2.1.28 ～ H2.8.23 208 H2.3.10 ～ H2.9.5 180 H4.2.22 ～ H4.8.6 167 H4.1.10 ～ H4.5.12 124 H5.9.15 ～ H6.3.23 190

第１２回 S61.8.1 ～ S61.12.19 141 H3.9.10 ～ H4.3.13 186 H3.9.18 ～ H4.2.14 150 H5.9.4 ～ H6.2.10 160 H5.3.3 ～ H5.8.19 170 H7.4.7 ～ H7.8.2 118

第１３回 S62.11.20 ～ S63.4.27 160 H5.1.16 ～ H5.6.18 154 H5.2.22 ～ H5.8.3 163 H7.2.26 ～ H7.5.23 87 H6.9.15 ～ H7.2.16 155 H8.9.1 ～ H9.1.17 139

第１４回 H1.5.25 ～ H2.4.27 338 H6.4.10 ～ H7.1.12 278 H6.9.2 ～ H7.2.3 155 H8.4.21 ～ H8.8.20 122 H7.12.15 ～ H8.3.19 96 H10.2.12 ～ H10.6.26 135

第１５回 H3.1.10 ～ H3.7.30 202 H7.12.22 ～ H8.4.10 111 H7.12.8 ～ H8.4.26 141 H9.9.18 ～ H10.3.31 195 H9.3.21 ～ H9.8.5 138 H11.7.25 ～ H11.10.8 76

第１６回 H4.1.7 ～ H4.8.11 218 H9.2.18 ～ H9.7.1 134 H9.5.26 ～ H10.9.11 474 H11.3.19 ～ H11.5.21 64 H10.9.18 ～ H10.12.9 83 H12.11.8 ～ H13.3.7 120

第１７回 H5.9.10 ～ H6.3.15 187 H10.8.12 ～ H11.8.4 358 H11.10.11 ～ H12.3.3 145 H12.5.17 ～ H12.10.12 149 H11.12.8 ～ H12.10.27 325 H14.4.7 ～ H14.10.17 194

第１８回 H7.4.10 ～ H7.7.19 101 H12.8.21 ～ H12.11.2 74 H13.4.3 ～ H13.6.19 78 H13.10.2 ～ H13.12.7 67 H13.11.10 ～ H14.1.11 63 H15.9.30 ～ H17.3.3 521

第１９回 H8.8.18 ～ H9.3.19 214 H13.12.2 ～ H14.4.17 137 H14.7.18 ～ H15.9.10 420 H14.12.2 ～ H16.5.26 542 H15.2.11 ～ H15.11.28 291 H17.12.21 ～ H18.9.1 255

第２０回 H10.4.2 ～ H10.6.16 76 H15.3.31 ～ H16.6.16 444 H16.8.9 ～ H17.5.11 276 H17.6.25 ～ H18.4.7 287 H16.11.10 ～ H17.7.21 254 H19.10.1 ～ H20.3.12 164

第２１回 H11.7.16 ～ H11.11.30 138 H17.4.18 ～ H17.8.4 109 H18.4.29 ～ H18.8.10 104 H19.2.11 ～ H19.6.1 111 H18.7.31 ～ H18.12.27 150 H21.3.11 ～ H21.7.14 126

第２２回 H12.12.21 ～ H13.12.11 356 H18.9.4 ～ H19.3.1 179 H19.8.31 ～ H20.1.24 147 H20.3.28 ～ H20.9.5 162 H20.1.20 ～ H20.8.1 195

第２３回 H14.11.20 ～ H17.11.30 1107 H20.3.12 ～ H20.6.20 101 H21.2.24 ～ H21.8.28 186 H21.9.29 ～ H22.1.8 102 H21.9.1 ～ H21.12.3 94

第２４回 H18.12.28 ～ H19.12.5 343 H21.4.22 ～ H21.8.19 120

第２５回 H20.10.18 ～ H21.5.20 215

第２６回 H22.3.25 ～

注１） 定期検査期間終了日は、発電再開後の総合負荷性能検査（国による検査）合格日です。
日付を選択すると定期事業者検査実施結果報告書をご覧いただけます。
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