
福島第一原子力発電所2号機　温度に関するパラメータ
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vessel wall above bottom head(TE-2-3-69H2)

vessel wall above bottom head(TE-2-3-69H3)

vessel bottom above skirt jot(TE-2-3-69F2)

return air drywell cooler(TE-16-114A)

return air drywell cooler(TE-16-114B)

return air drywell cooler(TE-16-114C)

return air drywell cooler(TE-16-114D)

return air drywell cooler(TE-16-114E)

supply air D/W cooler(TE-16-114F#1)

supply air D/W cooler(TE-16-114G#1)

supply air D/W cooler(TE-16-114H#1)

supply air D/W cooler(TE-16-114J#1)

※vessel bottom above skirt jot(TE-2-3-69F3)
に
ついて、温度計の信頼性評価の結果、「故障」と
評価された為 グラフから削除


