
2018年 6月 26日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（２０１８年５月） 

 

【評価結果】 

 ２０１８年５月における１～４号機原子炉建屋からの追加的放出量を評価した結果，3.7×104 （Bq/時）未

満であり，放出管理の目標値（1.0×107Bq/時）を下回っていることを確認した。 

 本放出における敷地境界の空気中放射性物質濃度は，Cs-134：1.7×10-12（Bq/cm3），Cs-137：

9.2×10-12（Bq/cm3）であり，当該値が 1 年間継続した場合，敷地境界における被ばく線量は，年間  

０．０００２５ｍSv未満となる。 

参考：核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示 

周辺監視区域外の空気中の濃度限度･･･Cs-134：２×10-5（Bq/cm3），Cs-137：３×10-5（Bq/cm3） 
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【評価手法】 

 １～４号機原子炉建屋からの放出量（セシウム）を，原子炉建屋上部等の空気中放射性物質濃度（ダスト濃

度），連続ダストモニタ及び気象データ等の値を基に評価を実施。（詳細な評価手法については別紙参照） 

 希ガスについては，格納容器ガス管理設備における分析結果から放出量を評価しているが，放出されるガン

マ線実効エネルギーがセシウムに比べて小さく，被ばく経路も放射性雲の通過による外部被ばくのみとなる

ため，これによる被ばく線量は，セシウムによる被ばく線量に比べて小さいと評価している。 

 

 

 

放出管理の目標値： １．０×１０７（Bq／時） 

端数処理の都合上，合計が一致しない場合があります。 

 



【各号機における放出量の推移】 
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２号機 原子炉建屋，PCVガス管理システムからの放出量推移
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３号機 原子炉建屋，PCVガス管理システムからの放出量推移
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４号機 燃料取り出し用カバーからの放出量推移
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１号機 原子炉建屋，PCVガス管理システムからの放出量推移

 

《評価》 

    １、２、４号機については、４月とほぼ同程度の放出量であった。３号機については、機器ハッチの月一回の

空気中放射性物質濃度の測定値が上がったため放出量が増加した。 



東京電力ホールディングス株式会社

1～4号機原子炉建屋からの

（詳細データ）

別紙

追加的放出量評価結果   2018年5月評価分
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1. 放出量評価について

端数処理の都合上，合計が一致しない場合があります。

放出量評価値(5月評価分)

単位：Bq/時

Cs-134 Cs-137 Cs-134 Cs-137 希ガス Cs-134 Cs-137 合計

1号機 3.1E+2未満 2.7E+3未満 2.0E+1未満 2.4E+1未満 1.7E+7 3.3E+2未満 2.7E+3未満 3.0E+3未満

2号機 2.7E+3未満 1.8E+4未満 3.3E+1未満 2.8E+1未満 6.1E+8 2.8E+3未満 1.8E+4未満 2.1E+4未満

3号機 6.3E+2未満 1.2E+3未満 2.3E+1未満 1.9E+1未満 8.6E+8 6.6E+2未満 1.2E+3未満 1.8E+3未満

4号機 1.6E+3未満 1.2E+3未満 － － － 1.6E+3未満 1.2E+3未満 2.8E+3未満

合計 5.3E+3未満 2.3E+4未満 2.9E+4未満－

放出量評価値(4月評価分)

原子炉建屋上部 PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ Cs-134,Cs-137合計値

単位：Bq/時

原子炉建屋上部 PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ Cs-134,Cs-137合計値

Cs-134 Cs-137 Cs-134 Cs-137 希ガス Cs-134 Cs-137 合計

1号機 5.1E+2未満 2.4E+3 2.1E+1未満 2.1E+1未満 1.3E+7 5.3E+2未満 2.4E+3未満 2.9E+3未満

2号機
開口設置前

2.4E+3未満 1.6E+4未満

3.4E+1未満 2.8E+1未満 6.2E+8

2.4E+3未満 1.6E+4未満 1.8E+4未満

2号機
開口設置後

2.2E+3未満 1.4E+4未満 2.2E+3未満 1.4E+4未満 1.6E+4未満

3号機 1.1E+3未満 1.2E+4 2.4E+1未満 2.5E+1未満 8.5E+8 1.1E+3未満 1.2E+4未満 1.3E+4未満

4号機 1.5E+3未満 1.2E+3未満 － － － 1.5E+3未満 1.2E+3未満 2.8E+3未満

合計 － 5.5E+3未満 3.2E+4未満 3.7E+4未満

※１～４号機のCs-134,Cs-137合計値は，開口設置前後による2号機の合計値を評価期間の日数で平均し加算した。
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2.1 １号機の放出量評価

4. 放出量評価
原子炉直上部+建屋隙間(Cs-134)
原子炉直上部+建屋隙間(Cs-137)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Cs-134)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Cs-137)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Kr)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Kr被ばく線量)

1. 原子炉直上部
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

（２）月間漏洩率評価 : m3/h
( 現在の崩壊熱より蒸気発生量( m3/s)を評価)

2. 建屋隙間
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

（２）月間漏洩率評価 : m3/h

3. PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

（２）月間平均流量結果 : m3/h

端数処理の都合上，合計が一致しない場合があります。

月間平均値が一番高い箇所の
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀの値を採用

原子炉建屋

ﾌｨﾙﾀｰ
出口

■ﾀﾞｽﾄ測定箇所 ▲ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ ■ﾌｨﾙﾀｰ

１号機原子炉建屋の開口部のｲﾒｰｼﾞ

■

■

■ ■

3.PCVｶﾞｽ管理
ｼｽﾃﾑ

２．機器ﾊｯﾁ

■

■

１．原子炉直上部

1.6E+2
2018.5.1

採取日 核種
原子炉

ウェル上部
北側

①原子炉
ウェル上部

北西側

原子炉
ウェル上部

南側
Cs-134 ND(1.5E-7) 4.8E-7 ND(1.4E-7)
Cs-137 9.9E-7 4.1E-6 2.9E-6

5/11

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 1.8E-1

Cs-137 1.6E+0

相対比①/②

ﾀﾞｽﾄ
ﾓﾆﾀ値

2.6E-6 6.5E-6

採取日 核種 ①機器ﾊｯﾁ

Cs-134 ND(2.0E-7)
Cs-137 4.6E-7

5/11

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 3.4E-2

Cs-137 7.8E-2

ﾀﾞｽﾄ
ﾓﾆﾀ値

5.9E-6 6.5E-06

相対比①/②

採取日 核種 ①PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口

Cs-134 ND(1.0E-6)
Cs-137 ND(1.0E-6)

5/11

②ﾀﾞｽﾄ採取期間
(cps)

月間平均
(cps)

Cs-134 6.8E-8

Cs-137 6.8E-8

ﾀﾞｽﾄ
ﾓﾆﾀ値

1.5E+1 1.5E+1

相対比①/②

核種
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口

月間平均値(Bq/cm3)

Kr-85 6.3E-1

= 6.5E-6 × 1.8E-1 × 1.6E+2 ×1E+6 + 6.5E-6 ×3.4E-2 × 1.4E+3 × 1E+6 = 5.1E+2Bq/時未満
= 6.5E-6 × 1.6E+0 × 1.6E+2 ×1E+6 + 6.5E-6 ×7.8E-2 × 1.4E+3 × 1E+6 = 2.4E+3Bq/時
= 1.5E+1 × 6.8E-8 × 2.1E+1 ×1E+6 = 2.1E+1Bq/時未満
= 1.5E+1 × 6.8E-8 × 2.1E+1 ×1E+6 = 2.1E+1Bq/時未満
= 6.3E-1 × 2.1E+1 × 1E+6 = 1.3E+7Bq/時
= 1.3E+7 × 24 ×365 ×2.5E-19 ×0.0022/0.5 ×1E+3 = 1.2E-7mSv/年

2.1E+01

4.5E-2

1.4E+3

3

2.2 ２号機の放出量評価(5/1～5/27)開口設置前

（２）月間排気設備流量 :  m3/h

1. 排気設備
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

（２）月間漏洩率評価 : m3/h

3. PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

4. 放出量評価
排気設備出口+ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間(Cs-134)
排気設備出口+ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間(Cs-137)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Cs-134)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Cs-137)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Kr)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Kr被ばく線量)

2.ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果（単位Bq/cm3）

（２）月間平均流量結果 : m3/h

端数処理の都合上，合計が一致しない場合があります。

原子炉建屋

3.PCVｶﾞｽ管理
ｼｽﾃﾑ

1.排気設備

2.ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間

ﾌｨﾙﾀｰ
入口

ﾌｨﾙﾀｰ
出口

■ﾀﾞｽﾄ測定箇所 ▲ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ ■ﾌｨﾙﾀｰ

ﾌｨﾙﾀｰ
出口

２号機原子炉建屋の開口部のｲﾒｰｼﾞ

1.0E+4

1.5E+4

1.5E+01

採取日 核種 ①排気設備出口

Cs-134 ND(1.2E-7)

Cs-137 ND(1.3E-7)
5/15

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 4.7E-1

Cs-137 5.1E-1

相対比①/②

ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値 2.6E-7 1.9E-7

採取日 核種 排気設備入口

Cs-134 ND(1.0E-7)

Cs-137 1.0E-6
5/15

採取日 核種
①PCVｶﾞｽ管理

ｼｽﾃﾑ出口

Cs-134 ND(1.1E-6)

Cs-137 ND(9.0E-7)
5/15

核種
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口

月間平均値(Bq/cm3)

Kr-85 4.2E+1

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 1.0E+0
Cs-137 8.3E-1

相対比①/②

ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値 1.1E-6 2.3E-6

= 1.9E-7 × 4.7E-1 × 1.0E+4 ×1E+6 + 1.0E-7 ×1.5E+4 × 1E+6 = 2.4E+3Bq/時未満

= 1.9E-7 × 5.1E-1 × 1.0E+4 ×1E+6 + 1.0E-6 ×1.5E+4 × 1E+6 = 1.6E+4Bq/時未満

= 2.3E-6 × 1.0E+0 × 1.5E+1 ×1E+6 = 3.4E+1Bq/時未満

= 2.3E-6 × 8.3E-1 × 1.5E+1 ×1E+6 = 2.8E+1Bq/時未満

= 4.2E+1 × 1.5E+1 × 1E+6 = 6.2E+8Bq/時

= 6.2E+8 × 24 ×365 ×2.4E-19 ×0.0022/0.5 ×1E+3 = 5.7E-6mSv/年
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2.2 ２号機の放出量評価(5/28～5/31)開口設置後

（２）月間排気設備流量 :  m3/h

1. 排気設備
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

（２）月間漏洩率評価 : m3/h

3. PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

4. 放出量評価
排気設備出口+開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間(Cs-134)
排気設備出口+開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間(Cs-137)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Cs-134)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Cs-137)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Kr)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Kr被ばく線量)

2.開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果（単位Bq/cm3）

（２）月間平均流量結果 : m3/h

端数処理の都合上，合計が一致しない場合があります。

原子炉建屋

3.PCVｶﾞｽ管理
ｼｽﾃﾑ

1.排気設備

2.開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの隙間

ﾌｨﾙﾀｰ
入口

ﾌｨﾙﾀｰ
出口

■ﾀﾞｽﾄ測定箇所 ▲ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ ■ﾌｨﾙﾀｰ

ﾌｨﾙﾀｰ
出口

２号機原子炉建屋の開口部のｲﾒｰｼﾞ

1.0E+4

1.5E+01

1.3E+4

採取日 核種 ①排気設備出口

Cs-134 ND(1.2E-7)

Cs-137 ND(1.3E-7)
5/15

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 4.7E-1

Cs-137 5.1E-1

相対比①/②

ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値 2.6E-7 1.9E-7

採取日 核種 排気設備入口

Cs-134 ND(1.0E-7)

Cs-137 1.0E-6
5/15

採取日 核種
①PCVｶﾞｽ管理

ｼｽﾃﾑ出口

Cs-134 ND(1.1E-6)

Cs-137 ND(9.0E-7)
5/15

核種
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口

月間平均値(Bq/cm3)

Kr-85 4.2E+1

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 1.0E+0
Cs-137 8.3E-1

相対比①/②

ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値 1.1E-6 2.3E-6

= 1.9E-7 × 4.7E-1 × 1.0E+4 ×1E+6 + 1.0E-7 ×1.3E+4 × 1E+6 = 2.2E+3Bq/時未満

= 1.9E-7 × 5.1E-1 × 1.0E+4 ×1E+6 + 1.0E-6 ×1.3E+4 × 1E+6 = 1.4E+4Bq/時未満

= 2.3E-6 × 1.0E+0 × 1.5E+1 ×1E+6 = 3.4E+1Bq/時未満

= 2.3E-6 × 8.3E-1 × 1.5E+1 ×1E+6 = 2.8E+1Bq/時未満

= 4.2E+1 × 1.5E+1 × 1E+6 = 6.2E+8Bq/時

= 6.2E+8 × 24 ×365 ×2.4E-19 ×0.0022/0.5 ×1E+3 = 5.7E-6mSv/年

5

2.3 ３号機の放出量評価

1. 原子炉直上部

4. 放出量評価
原子炉直上部+機器ﾊｯﾁ(Cs-134)
原子炉直上部+機器ﾊｯﾁ(Cs-137)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Cs-134)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Cs-137)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Kr)
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ(Kr被ばく線量)

（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

（２）月間漏洩率評価 : m3/h
( 現在の崩壊熱より蒸気発生量( m3/s)を評価)

2. 機器ハッチ
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

（２）月間漏洩率評価 : m3/h

3. PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

（２）月間平均流量結果 : m3/h

端数処理の都合上，合計が一致しない場合があります。

月間平均値が一番高い箇所の
ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀの値を採用

原子炉建屋

2.機器ﾊｯﾁ ﾌｨﾙﾀｰ
出口

3.PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ

■ﾀﾞｽﾄ測定箇所 ▲ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ ■ﾌｨﾙﾀｰ

３号機原子炉建屋の開口部のｲﾒｰｼﾞ

1.原子炉直上部

2.0E+2
2018.5.1 5.5E-2

3.8E+3 1.8E+1

採取日 核種 ①南

Cs-134 ND(8.8E-8)
Cs-137 9.6E-8

5/9

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 1.9E-2

Cs-137 2.1E-2

ﾀﾞｽﾄ
ﾓﾆﾀ値

4.7E-6 3.4E-6

相対比①/②

採取日 核種 ①機器ﾊｯﾁ

Cs-134 ND(1.4E-7)
Cs-137 1.6E-6

5/9

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 8.1E-2

Cs-137 9.3E-1

ﾀﾞｽﾄ
ﾓﾆﾀ値

1.7E-6 3.5E-6

相対比①/②

採取日 核種 ①PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口

Cs-134 ND(1.3E-6)
Cs-137 ND(1.4E-6)

5/9

核種
PCVｶﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ出口

月間平均値(Bq/cm3)

Kr-85 4.7E+1

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 6.2E-2

Cs-137 6.7E-2

相対比①/②

ﾀﾞｽﾄ
ﾓﾆﾀ値

2.1E-5 2.1E-5

= 3.4E-6 × 1.9E-2 × 2.0E+2 ×1E+6 + 3.5E-6 ×8.1E-2 × 3.8E+3 × 1E+6 = 1.1E+3Bq/時未満
= 3.4E-6 × 2.1E-2 × 2.0E+2 ×1E+6 + 3.5E-6 ×9.3E-1 × 3.8E+3 × 1E+6 = 1.2E+4Bq/時
= 2.1E-5 × 6.2E-2 × 1.8E+1 ×1E+6 = 2.4E+1Bq/時未満
= 2.1E-5 × 6.7E-2 × 1.8E+1 ×1E+6 = 2.5E+1Bq/時未満
= 4.7E+1 × 1.8E+1 × 1E+6 = 8.5E+8Bq/時
= 8.5E+8 × 24 ×365 ×3.0E-19 ×0.0022/0.5 ×1E+3 = 9.9E-6mSv/年
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2.4 ４号機の放出量評価

3. 放出量評価
燃料取出し用ｶﾊﾞｰ隙間+燃料取出し用ｶﾊﾞｰ排気設備(Cs-134)  

燃料取出し用ｶﾊﾞｰ隙間+燃料取出し用ｶﾊﾞｰ排気設備(Cs-137)

1. 燃料取出し用ｶﾊﾞｰ隙間

（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

（２）月間漏洩率評価 : m3/h

（２）月間排気設備流量 : m3/h

2. 燃料取出し用ｶﾊﾞｰ排気設備
（１）ﾀﾞｽﾄ測定結果とﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値（単位Bq/cm3）

原子炉建屋
2. 燃料取出し用ｶﾊﾞｰ排気設備

1.燃料取出し用
ｶﾊﾞｰ隙間

ﾀﾞｽﾄ採取ﾗｲﾝ
（3ヶ所）

ﾌｨﾙﾀｰ
入口

ﾌｨﾙﾀｰ
出口

■ﾀﾞｽﾄ測定箇所 ▲ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ ■ﾌｨﾙﾀｰ

４号機原子炉建屋の開口部のｲﾒｰｼﾞﾀﾞｽﾄ測定結果及び相対比より、放出量が最大となる箇所を採用

端数処理の都合上，合計が一致しない場合があります。

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 1.1E-1
Cs-137 1.4E-1

相対比①/②

ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値 9.2E-7 6.4E-7

採取日 核種 ①SFP近傍
ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞ

ﾌﾟﾚｲｽ近傍
ｶﾊﾞｰ上部

Cs-134 ND(1.0E-7) ND(1.5E-7) ND(1.1E-7)
Cs-137 ND(1.3E-7) ND(9.5E-8) ND(1.0E-7)

5/14

採取日 核種 ①排気設備出口

Cs-134 ND(1.6E-8)

Cs-137 ND(9.9E-9)
5/14

②ﾀﾞｽﾄ採取期間 月間平均

Cs-134 1.1E-1
Cs-137 6.7E-2

相対比①/②

ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ値 1.5E-7 2.1E-7

5.9E+3

5.0E+4

=6.4E-7 ×1.1E-1 ×5.9E+3 ×1E+6 +2.1E-7 ×1.1E-1 × 5.0E+4 ×1E+6 = 1.5E+3Bq/時未満

= 6.4E-7 ×1.4E-1 ×5.9E+3 ×1E+6 +2.1E-7 ×6.7E-2 × 5.0E+4 ×1E+6 = 1.2E+3Bq/時未満
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参考1 評価のイメージ

STEP1 月間の連続ダストモニタのトレンドを確認
※連続ダストモニタは、
全βのため被ばく評価に使用できない

STEP2 月１回の空気中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタの値を比較
・例 4月8日に月１回の空気中放射性物質濃度測定 ・・・①

→核種毎（Cs134.137）にデータが得られる
・同時刻の連続ダストモニタの値を確認 ・・・②
・上記２つのデータの比を評価 ・・・③

③相対比=①空気中放射性物質濃度／②ダストモニタの値

STEP3 連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価
・連続ダストモニタのデータに③相対比を乗じて、

連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価

• 月１回の空気中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタのデータから連続性を考慮した空気中放
射性物質濃度を評価

4/8

4/1 4/30

：連続ダストモニタのデータ

●：空気中放射性物質濃度測定結果
●：4月8日の連続ダストモニタデータ

①
② 相対比

③=①／②

4/1 4/304/8

：連続性を考慮した空気中放射性物質濃度
：連続ダストモニタデータ

×③
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参考2 １号機建屋の漏洩率評価

評価方法
空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

計算例

５月31日 北北西 1.9m/s

V0：外気風速（m/s）

V1：建屋流出入風速（m/s）

V2：建屋流出入風速（m/s）

V3：建屋流出入風速（m/s）

V4：建屋流出入風速（m/s）

V5：建屋流出入風速（m/s）

V6：建屋流出入風速（m/s）

P1：上流側圧力（北風）（Pa）

P2：下流側圧力（北風）（Pa）

P3：上流側圧力（西風）（Pa）

P4：下流側圧力（西風）（Pa）

P5：上面部圧力（Pa）

P6：T/B内圧力（0Pa）

P：建屋内圧力（Pa）

S1：機器ハッチ隙間面積（m2）

S2：R/B非常用扉開口面積（m2）

S3：R/B二重扉開口面積（m2）

S4：R/B大物搬入口横扉（m2）

ρ：空気密度（kg/m3）
C1：風圧係数(北風上側)

C2：風圧係数(北風下側)

C3：風圧係数(西風上側)

C4：風圧係数(西風下側)

C5：風圧係数(上面部)

ζ：形状抵抗係数

→   →

↓

↑

↑
V0

P

原子炉建屋
（平面図）

V6(P6=0)

S3

P1
P2

P4

V3
P3

(二重扉)

P5

原子炉建屋
（立面図）

S1

V5

(機器ハッチ”開”)

(大物搬入口”閉”)

V1 V2

(非常用扉”閉”)

S2
(非常用扉”閉”)

北

S4
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参考2 １号機建屋の漏洩率評価
風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

上流側（北風）：P1=C1×ρ×V0^2/(2g) ・・・（１）

下流側（北風）：P2=C2×ρ×V0^2/(2g) ・・・（２）

上流側（西風）：P3=C3×ρ×V0^2/(2g) ・・・（３）

下流側（西風）：P4=C4×ρ×V0^2/(2g) ・・・（４）

上面部　　　　 ：P5=C5×ρ×V0^2/(2g) ・・・（５）

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

P1-P=ζ×ρ×V1^2/(2g) ・・・（６）

P-P2=ζ×ρ×V2^2/(2g) ・・・（７）

P3-P=ζ×ρ×V3^2/(2g) ・・・（８）

P-P4=ζ×ρ×V4^2/(2g) ・・・（９）

P-P5=ζ×ρ×V5^2/(2g) ・・・（10）

P6-P=ζ×ρ×V6^2/(2g) ・・・（11）

空気流出入量のマスバランス式は

(V1×S4+V3×S2+V6×S3)×3600=(V2×0+V4×0+V5×S1)×3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると

Y＝(V1×S4+V3×S2+V6×S3)×3600-(V2×0+V4×0+V5×S1)×3600

Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３，Ｖ４，Ｖ５，Ｖ６は（６），（７），（８），（９），（10），（11）式により、Ｐの関数なので、「Y」がゼロになるように

Ｐの値を調整する

V0 C1 C2 C3 C4 C5 ζ ρ

(m/s) (kg/m3)
1.93 0.80 -0.50 0.10 -0.50 -0.40 2.00 1.20

S1 S2 S3 S4

(m2) (m2) (m2) (m2)
25.48 0.00 0.29 0.10

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P

(Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

0.183075 -0.11442 0.022884 -0.11442 -0.09154 0 -0.09151

V1 V2 V3 V4 V5 V6

(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

1.50 0.43 0.97 0.43 0.02 0.86

IN OUT IN OUT OUT IN

※ＩＮ    ：流入

 　ＯＵＴ：流出

機器ハッチ漏えい量 1,471 m3/h
漏洩率 1,471 m3/h

ＯＫ

0.00

Y

(m3/h)
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参考2 １号機建屋の漏洩率評価

週ごとの漏洩量評価（一例）

漏洩量合計

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

5月29日 5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

西風 1.0 1.7 451 0.6 0.5 266 0.6 0.2 282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西北西風 1.1 1.3 740 0.0 0.0 0 0.7 0.2 460 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北西風 1.9 0.2 1,358 0.0 0.0 0 0.7 0.7 465 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北北西風 1.0 0.5 761 0.0 0.0 0 1.9 3.0 1,471 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北風 1.1 0.5 863 0.5 0.2 381 2.4 5.8 1,848 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北北東風 0.9 0.5 660 0.0 0.0 0 3.0 5.5 2,311 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北東風 0.9 0.3 608 0.0 0.0 0 2.0 1.5 1,438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東北東風 1.0 0.2 658 0.5 0.2 329 1.6 2.0 1,058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東風 0.0 0.0 0 0.7 0.2 329 0.9 0.3 423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東南東風 1.5 2.3 695 0.0 0.0 0 1.3 0.7 587 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南東風 3.0 1.8 1,406 1.5 1.0 713 2.1 0.8 987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南南東風 4.5 5.7 2,131 3.6 7.0 1,670 2.9 0.2 1,363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南風 2.4 2.3 1,121 3.5 10.8 1,641 2.0 0.8 940 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南南西風 2.0 1.5 945 2.2 1.8 1,021 0.9 0.3 399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南西風 0.0 0.0 0 1.2 0.2 564 0.8 0.3 376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西南西風 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

漏洩日量
　(m3)

23,727 32,457 35,235 0 0 0 0

6月4日

評価期間 5/1 ～ 5/7 5/8 ～ 5/14 5/15 ～ 5/21 5/22 ～ 5/28 5/29 ～ 5/31 漏洩量合計(m3) 評価対象期間(h)* 漏洩率(m3/h)

週間漏洩量
(m3)

1,052,521 741 1,421

端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。

＊：機器点検による気象観測の欠測時間を除く

262,378 251,179 204,441 91,419243,104
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参考3 ２号機ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ隙間の漏洩率評価(5/1～5/27)

評価方法
空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

計算例

5月27日 北北西 0.9m/s

V0：外気風速（m/s）

V1：建屋流出入風速（m/s）

V2：建屋流出入風速（m/s）

V3：建屋流出入風速（m/s）

V4：建屋流出入風速（m/s）

V5：建屋流出入風速（m/s）

V6：排気風速（m/s）

P1：上流側圧力（北風）（Pa）

P2：下流側圧力（北風）（Pa）

P3：上流側圧力（西風）（Pa）

P4：下流側圧力（西風）（Pa）

P5：R/B内圧力（0Pa）

P：建屋内圧力（Pa）

S1：非常用扉開口面積（m2）

S2：大物搬入口開口面積（m2）

S3：BP隙間面積（m2）

S4：R/B二重扉(南北)開口面積（m2）

S5：排気ダクト面積（m2）

ρ：空気密度（kg/m3）
C1：風圧係数(北風上側)

C2：風圧係数(北風下側)

C3：風圧係数(西風上側)

C4：風圧係数(西風下側)

ζ：形状抵抗係数

↓ ↑ ↓

↑

→ →

V0

北

P

原子炉建屋

P5=0
V5

S2

S3 S4S4

V4

P1
V1

P2
V2

P4

P3

(大物搬入口”閉”)

(排気設備)

(二重扉) S5

V6

S1
(非常用扉)

V3

(二重扉)

P5=0
V5

(BP開口部)
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参考3 ２号機ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ隙間の漏洩率評価(5/1～5/27)

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

上流側（北風）：P1=C1×ρ×V0^2/(2g) ・・・（１）

下流側（北風）：P2=C2×ρ×V0^2/(2g) ・・・（２）

上流側（西風）：P3=C3×ρ×V0^2/(2g) ・・・（３）

下流側（西風）：P4=C4×ρ×V0^2/(2g) ・・・（４）

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

P1-P=ζ×ρ×V1^2/(2g) ・・・（５）

P-P2=ζ×ρ×V2^2/(2g) ・・・（６）

P3-P=ζ×ρ×V3^2/(2g) ・・・（７）

P-P4=ζ×ρ×V4^2/(2g) ・・・（８）

P5-P=ζ×ρ×V5^2/(2g) ・・・（９）

空気流出入量のマスバランス式は

(V1×0+V3×(S1+S2)+V5×S4)×3600=(V2×0+V4×S3+V6×S5)×3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると

Y＝(V1×0+V3×(S1+S2)+V5×S4)×3600-(V2×0+V4×S3+V6×S5)×3600

Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３，Ｖ４，Ｖ５は（５），（６），（７），（８），（９）式により、Ｐの関数なので、「Y」がゼロになるようにＰの値を調整する

V0 C1 C2 C3 C4 ζ ρ

(m/s) (kg/m3)
0.87 0.80 -0.50 0.10 -0.50 1.00 1.20

S1 S2 S3 S4 S5

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2)
2.075 0.000 3.500 4.150 0.500

P1 P2 P3 P4 P5 P

(Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

0.036789 -0.02299 0.004599 -0.02299 0 -0.01174

V1 V2 V3 V4 V5 V6

(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

0.89 0.43 0.52 0.43 0.44 2.78

IN OUT IN OUT IN OUT(排気)

※ＩＮ    ：流入

 　ＯＵＴ：流出

排気ファン風量 5,000 m3/h
漏洩率 5,402 m3/h

0.00

ＯＫ

Y

(m3/h)
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参考3 ２号機ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ隙間の漏洩率評価(5/1～5/27)

週ごとの漏洩量評価（一例）

漏洩量合計

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日  

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

西風 1.2 4.3 8,881 0.0 0.0 0 0.9 0.2 6,034 0.8 2.2 5,314 0.0 0.0 0 0.6 0.5 3,725 0.0 0.0

西北西風 1.5 1.8 11,907 0.6 0.2 3,897 1.1 1.7 8,371 1.0 1.3 7,414 1.3 1.0 10,208 1.3 1.0 9,908 0.0 0.0

北西風 0.0 0.0 0 1.2 0.7 8,491 0.9 1.7 6,199 0.0 0.0 0 1.0 1.5 7,272 1.1 4.3 7,952 0.0 0.0

北北西風 0.0 0.0 0 0.8 0.3 4,413 1.7 2.3 11,944 1.8 0.2 13,043 1.0 1.7 6,763 0.9 1.0 5,402 0.0 0.0

北風 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 2.3 3.0 14,135 1.8 1.5 10,043 1.4 3.5 6,861 1.7 0.2 9,443 0.0 0.0

北北東風 0.0 0.0 0 0.5 0.2 1,995 2.8 3.8 14,436 2.0 0.8 10,370 2.0 3.5 10,410 0.0 0.0 0 0.0 0.0

北東風 0.0 0.0 0 0.6 0.3 2,620 2.1 4.0 12,527 0.0 0.0 0 2.1 2.5 12,700 2.2 0.7 13,114 0.0 0.0

東北東風 0.0 0.0 0 1.0 0.5 6,607 2.1 2.2 18,436 0.7 0.2 3,678 1.8 2.0 15,196 2.6 5.8 23,658 0.0 0.0

東風 2.1 0.7 17,855 0.7 0.2 3,301 1.1 1.0 7,640 0.8 0.2 4,014 1.8 3.0 14,234 2.2 2.3 19,279 0.0 0.0

東南東風 1.6 2.0 12,888 0.0 0.0 0 1.0 0.7 5,692 0.0 0.0 0 1.8 2.0 14,841 2.2 0.3 19,089 0.0 0.0

南東風 2.4 2.5 15,016 1.8 0.3 9,785 1.4 0.7 7,122 2.2 0.5 13,804 2.4 3.2 15,441 2.5 0.7 15,593 0.0 0.0

南南東風 4.6 5.8 23,905 4.8 6.2 25,183 1.3 0.3 6,427 3.6 2.3 18,647 0.0 0.0 0 2.9 2.8 14,856 0.0 0.0

南風 3.4 3.2 22,602 4.4 7.5 29,877 0.8 0.3 2,353 4.0 5.3 27,291 0.0 0.0 0 2.5 1.7 15,503 0.0 0.0

南南西風 2.8 3.2 20,882 2.9 7.0 21,629 0.9 0.3 5,261 2.4 2.5 17,933 0.0 0.0 0 1.8 1.8 13,190 0.0 0.0

南西風 0.0 0.0 0 1.3 0.2 9,798 1.0 0.3 7,174 2.0 4.7 16,229 0.0 0.0 0 1.1 0.7 8,272 0.0 0.0

西南西風 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 1.3 1.8 10,603 0.0 0.0 0 0.5 0.2 2,902 0.0 0.0

漏洩日量
　(m3)

412,675 548,512 264,211 384,531 276,258 359,806 0

評価期間 5/1 ～ 5/7 5/8 ～ 5/14 5/15 ～ 5/21 5/22 ～ 5/27 漏洩量合計(m3) 評価対象期間(h) 漏洩率(m3/h)

週間漏洩量
(m3)

10,025,093 648 15,471

端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。

2,560,201 2,679,843 2,539,057 2,245,992
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参考3 ２号機開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ隙間の漏洩率評価（5/28～5/31）

評価方法
空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

計算例

5月31日 北北西 1.9m/s
V0：外気風速（m/s）

V1：建屋流出入風速（m/s）

V2：建屋流出入風速（m/s）

V3：建屋流出入風速（m/s）

V4：建屋流出入風速（m/s）

V5：建屋流出入風速（m/s）

V6：建屋流出入風速（m/s）

V7：排気風速（m/s）

P1：上流側圧力（北）（Pa）

P2：下流側圧力（南）（Pa）

P3：上流側圧力（西）（Pa）

P4：下流側圧力（東）（Pa）

P5：床面圧力（Pa）

P6：T/B内圧力（0Pa）

P：建屋内圧力（Pa）

S1：非常用扉開口面積（m2）

S2：大物搬入口開口面積（m2）

S3：BP隙間面積（m2）

S4：R/B二重扉(南北)開口面積（m2）

S5：西側開口前室北側開口面積（m2）

S6：西側開口前室西側開口面積（m2）

S7：西側開口前室南側開口面積（m2）

S8：西側開口前室床部開口面積（m2）

S9：西側開口前室上部開口面積（m2）

S10：排気ダクト面積（m2）

ρ：空気密度（kg/m3）
C1：風圧係数(北)

C2：風圧係数(南)

C3：風圧係数(西)

C4：風圧係数(東)

C5：風圧係数(床面)

ζ：形状抵抗係数

↓

↓ ↑ ↓

↑

→ →

↑
V0

北

P

原子炉建屋

P6=0
V6

S2

S3 S4S4

V4

P1
V1

P2
V2

P4

P3

(大物搬入口”閉”)

(排気設備)

(二重扉) S10

V7

S1
(非常用扉)

V3

(二重扉)

P6=0
V6

(BP開口部)

S5

S6

S7

西側開口前室

P5

原子炉建屋
（立面図）

V5
(大物搬入口”閉”)(非常用扉)

西側開口前室

S8

S9

P5
V5
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参考3 ２号機開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ隙間の漏洩率評価（5/28～5/31）

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

上流側（北）：P1=C1×ρ×V0^2/(2g) ・・・（１）

下流側（南）：P2=C2×ρ×V0^2/(2g) ・・・（２）

上流側（西）：P3=C3×ρ×V0^2/(2g) ・・・（３）

下流側（東）：P4=C4×ρ×V0^2/(2g) ・・・（４）

床面　　　　 ：P5=C5×ρ×V0^2/(2g) ・・・（５）

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

P1-P=ζ×ρ×V1^2/(2g) ・・・（６）

P-P2=ζ×ρ×V2^2/(2g) ・・・（７）

P3-P=ζ×ρ×V3^2/(2g) ・・・（８）

P-P4=ζ×ρ×V4^2/(2g) ・・・（９）

P-P5=ζ×ρ×V5^2/(2g) ・・・（１０）

P6-P=ζ×ρ×V6^2/(2g) ・・・（１１）

空気流出入量のマスバランス式は

(V1×S5+V3×(S1+S2+S6)+V6×S4)×3600=(V2×S7+V4×S3+V5×(S8+S9)+V7×S10)×3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると

Y＝(V1×S5+V3×(S1+S2+S6)+V6×S4)×3600-(V2×S7+V4×S3+V5×(S8+S9)+V7×S10)×3600

Ｖ１～Ｖ６は（６）～（１１）により、Ｐの関数なので、「Y」がゼロになるようにＰの値を調整する

V0 C1 C2 C3 C4 C5 ζ ρ

(m/s) (kg/m3)
1.93 0.80 -0.50 0.10 -0.50 -0.40 2.00 1.20

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)
2.075 0.000 3.500 4.150 0.220 0.240 1.330 1.035 0.115 0.500

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P

(Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

0.183075 -0.11442 0.022884 -0.11442 -0.09154 0 -0.07872

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

1.46 0.54 0.91 0.54 0.32 0.80 5.56

IN OUT IN OUT OUT IN OUT(排気)

※ＩＮ    ：流入

 　ＯＵＴ：流出

排気ファン風量 10,000 m3/h
漏洩率 10,728 m3/h

0.00

ＯＫ

Y

(m3/h)
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参考3 ２号機開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ隙間の漏洩率評価(5/28～5/31)

週ごとの漏洩量評価（一例）

漏洩量合計

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

評価期間 - - - 5/28 5/29 ～ 5/31 漏洩量合計(m3) 評価対象期間(h)* 漏洩率(m3/h)

週間漏洩量
(m3)

1,185,452 93 12,792

5/28より建屋と西側前室の間に開口設置 端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。

＊：機器点検による気象観測の欠測時間を除く

- - - 225,459 959,993

5月29日 5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

西風 1.0 1.7 2,353 0.6 0.5 0 0.6 0.2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西北西風 1.1 1.3 5,048 0.0 0.0 0 0.7 0.2 794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北西風 1.9 0.2 11,859 0.0 0.0 0 0.7 0.7 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北北西風 1.0 0.5 2,742 0.0 0.0 0 1.9 3.0 10,728 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北風 1.1 0.5 0 0.5 0.2 0 2.4 5.8 7,288 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北北東風 0.9 0.5 2,322 0.0 0.0 0 3.0 5.5 19,931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北東風 0.9 0.3 2,945 0.0 0.0 0 2.0 1.5 13,622 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東北東風 1.0 0.2 5,282 0.5 0.2 0 1.6 2.0 11,115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東風 0.0 0.0 0 0.7 0.2 1,318 0.9 0.3 3,624 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東南東風 1.5 2.3 8,689 0.0 0.0 0 1.3 0.7 6,992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南東風 3.0 1.8 18,882 1.5 1.0 8,686 2.1 0.8 12,816 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南南東風 4.5 5.7 27,958 3.6 7.0 21,580 2.9 0.2 17,289 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南風 2.4 2.3 12,686 3.5 10.8 21,906 2.0 0.8 9,416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南南西風 2.0 1.5 12,962 2.2 1.8 14,313 0.9 0.3 2,517 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南西風 0.0 0.0 0 1.2 0.2 6,388 0.8 0.3 2,357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西南西風 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

漏洩日量
　(m3)

279,389 424,584 256,019 0 0 0 0
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参考4 ３号機原子炉建屋機器ﾊｯﾁの漏洩率評価

評価方法
空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

計算例

5月31日 北北西 1.9m/s

V0：外気風速（m/s）

V1：建屋流出入風速（m/s）

V2：建屋流出入風速（m/s）

V3：建屋流出入風速（m/s）

V4：建屋流出入風速（m/s）

V5：建屋流出入風速（m/s）

V6：建屋流出入風速（m/s）

P1：上流側圧力（北）（Pa）

P2：下流側圧力（南）（Pa）

P3：上流側圧力（西）（Pa）

P4：下流側圧力（東）（Pa）

P5：上面部圧力（Pa）

P6：T/B内圧力（0Pa）

P：建屋内圧力（Pa）

S1：R/B大物搬入口面積（m2）

S2：R/B非常用扉開口面積（m2）

S3：R/B二重扉開口面積（m
2
）

S4：機器ハッチ隙間面積（m2）

ρ：空気密度（kg/m3）
C1：風圧係数(北)

C2：風圧係数(南)

C3：風圧係数(西)

C4：風圧係数(東)

C5：風圧係数(上面部)

ζ：形状抵抗係数

↓ ↑ ↓

  →→

↑

↑
V0

P

原子炉建屋
（平面図）

V6
(P6=0)

S3

P1
P2

P4
V4

V3
P3

(二重扉)

P5

原子炉建屋
（立面図）

S4

V5

機器
ハッチ

(大物搬入口”閉”)

V1
V2

(非常用扉”閉”)

S2
(非常用扉”閉”)

北

S3
(二重扉)

S1
(大物搬入口”閉”)

V6
(P6=0)
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参考4 ３号機原子炉建屋機器ﾊｯﾁの漏洩率評価
風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

上流側（北）：P1=C1×ρ×V0^2/(2g) ・・・（１）

下流側（南）：P2=C2×ρ×V0^2/(2g) ・・・（２）

上流側（西）：P3=C3×ρ×V0^2/(2g) ・・・（３）

下流側（東）：P4=C4×ρ×V0^2/(2g) ・・・（４）

上面部　　  ：P5=C5×ρ×V0^2/(2g) ・・・（５）

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

P1-P=ζ×ρ×V1^2/(2g) ・・・（６）

P-P2=ζ×ρ×V2^2/(2g) ・・・（７）

P3-P=ζ×ρ×V3^2/(2g) ・・・（８）

P-P4=ζ×ρ×V4^2/(2g) ・・・（９）

P-P5=ζ×ρ×V5^2/(2g) ・・・（10）

P6-P=ζ×ρ×V6^2/(2g) ・・・（11）

空気流出入量のマスバランス式は

(V1×0+V3×(S1+S2)+V6×S3)×3600=(V2×0+V4×0+V5×S4)×3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると

Y＝(V1×0+V3×(S1+S2)+V6×S3)×3600-(V2×0+V4×0+V5×S4)×3600

Ｖ１～Ｖ６は（６）～（11）式により、Ｐの関数なので、「Y」がゼロになるように

Ｐの値を調整する

V0 C1 C2 C3 C4 C5 ζ ρ

(m/s) (kg/m3)
1.93 0.80 -0.50 0.10 -0.50 -0.40 2.00 1.20

S1 S2 S3 S4

(m2) (m2) (m2) (m2)
0.00 0.00 6.05 1.01

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P

(Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

0.183075 -0.11442 0.022884 -0.11442 -0.09154 0 -0.00249

V1 V2 V3 V4 V5 V6

(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

1.23 0.96 0.46 0.96 0.85 0.14

IN OUT IN OUT OUT IN

※ＩＮ    ：流入

 　ＯＵＴ：流出

漏洩率 3,101 m3/h
建屋からの漏洩率 3,101 m3/h

ＯＫ

Y

(m3/h)
0.00
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参考4 ３号機原子炉建屋機器ﾊｯﾁの漏洩率評価

週ごとの漏洩量評価（一例）

漏洩量合計

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

評価期間 5/1 ～ 5/7 5/8 ～ 5/14 5/15 ～ 5/21 5/22 ～ 5/28 5/29 ～ 5/31 漏洩量合計(m3) 評価対象期間(h)* 漏洩率(m3/h)

週間漏洩量
(m3)

2,797,946 741 3,778

端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。

＊：機器点検による気象観測の欠測時間を除く

639,557 645,277 636,108 609,645 267,360

5月29日 5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

西風 1.0 1.7 1,540 0.6 0.5 909 0.6 0.2 962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西北西風 1.1 1.3 1,804 0.0 0.0 0 0.7 0.2 1,123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北西風 1.9 0.2 3,047 0.0 0.0 0 0.7 0.7 1,042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北北西風 1.0 0.5 1,604 0.0 0.0 0 1.9 3.0 3,101 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北風 1.1 0.5 1,818 0.5 0.2 802 2.4 5.8 3,895 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北北東風 0.9 0.5 1,390 0.0 0.0 0 3.0 5.5 4,870 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北東風 0.9 0.3 1,363 0.0 0.0 0 2.0 1.5 3,225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東北東風 1.0 0.2 1,604 0.5 0.2 802 1.6 2.0 2,580 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東風 0.0 0.0 0 0.7 0.2 1,123 0.9 0.3 1,443 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東南東風 1.5 2.3 2,371 0.0 0.0 0 1.3 0.7 2,005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南東風 3.0 1.8 4,797 1.5 1.0 2,432 2.1 0.8 3,368 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南南東風 4.5 5.7 7,274 3.6 7.0 5,701 2.9 0.2 4,651 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南風 2.4 2.3 3,826 3.5 10.8 5,601 2.0 0.8 3,208 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南南西風 2.0 1.5 3,225 2.2 1.8 3,485 0.9 0.3 1,363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南西風 0.0 0.0 0 1.2 0.2 1,925 0.8 0.3 1,283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西南西風 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

漏洩日量
　(m3)

77,920 110,638 78,802 0 0 0 0
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参考5 ４号機燃料取出し用カバーの漏洩率評価

評価方法
空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

計算例

5月31日 北北西 1.9m/s

V0：外気風速（m/s）

V1：カバー内流出入風速（m/s）

V2：カバー内流出入風速（m/s）

V3：カバー内流出入風速（m/s）

V4：カバー内流出入風速（m/s）

V5：カバー内流出入風速（m/s）

P：カバー内圧力（Pa）

→   → P1：上流側圧力（北風）（Pa）

P2：下流側圧力（北風）（Pa）

P3：上流側圧力（西風）（Pa）

P4：下流側圧力（西風）（Pa）

P5：R/B内圧力（0Pa）

S1：カバー隙間面積（m2）

S2：カバー隙間面積（m3）

S3：カバー隙間面積（m4）

S4：カバー隙間面積（m5）

S5：建屋床損傷部隙間面積（m2）

ρ：空気密度（kg/m3）
C1：風圧係数(北風上側)

C2：風圧係数(北風下側)

C3：風圧係数(西風上側)

C4：風圧係数(西風下側)

ζ：形状抵抗係数

↑

↑

↑
V0

原子炉建屋

P1 P2

P4

V3

P5=0
原子炉建屋

V1 V2

S5

北

(建屋床損傷部)

P
カバー

P
カバー

建屋損傷部から
カバー内への流出入

V5

S2

S3

S1

S4

V4

P3

(送風気) (排風気)
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参考5 ４号機燃料取出し用カバーの漏洩率評価
風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

上流側（北風）：P1=C1×ρ×V0^2/(2g) ・・・（１）

下流側（北風）：P2=C2×ρ×V0^2/(2g) ・・・（２）

上流側（西風）：P3=C3×ρ×V0^2/(2g) ・・・（３）

下流側（西風）：P4=C4×ρ×V0^2/(2g) ・・・（４）

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

P1-P=ζ×ρ×V1^2/(2g) ・・・（５）

P-P2=ζ×ρ×V2^2/(2g) ・・・（６）

P3-P=ζ×ρ×V3^2/(2g) ・・・（７）

P-P4=ζ×ρ×V4^2/(2g) ・・・（８）

P5-P=ζ×ρ×V5^2/(2g) ・・・（９）

空気流出入量のマスバランス式は

(V1×S1+V3×S4+V5×S5)×3600=(V2×S3+V4×S2)×3600

左辺と右辺の差を「Y」とすると

Y＝(V1×S1+V3×S4+V5×S5)×3600-(V2×S3+V4×S2)×3600

Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３，Ｖ４，Ｖ５は（５），（６），（７），（８），（９）式により、Ｐの関数なので、「Y」がゼロになるように

Ｐの値を調整する

V0 C1 C2 C3 C4 ζ ρ

(m/s) (kg/m3)
1.93 0.80 -0.50 0.10 -0.50 2.00 1.20

S1 S2 S3 S4 S5

(m
2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
)

0.44 0.81 0.46 0.81 4.00

P1 P2 P3 P4 P5 P

(Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

0.183075 -0.11442 0.022884 -0.11442 0 -0.00078

V1 V2 V3 V4 V5

(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

1.23 0.96 0.44 0.96 0.08

IN OUT IN OUT IN

※ＩＮ    ：流入

 　ＯＵＴ：流出

漏洩率 4,377 m3/h

ＯＫ

Y

(m3/h)
0.00
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参考5 ４号機燃料取出し用カバーの漏洩率評価

週ごとの漏洩量評価（一例）

漏洩量合計

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

5月29日 5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

風速
(m/s)

時間
(hr)

漏洩率
(m3/h)

西風 1.0 1.7 2,609 0.6 0.5 1,540 0.6 0.2 1,631 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西北西風 1.1 1.3 2,555 0.0 0.0 0 0.7 0.2 1,590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北西風 1.9 0.2 4,315 0.0 0.0 0 0.7 0.7 1,476 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北北西風 1.0 0.5 2,264 0.0 0.0 0 1.9 3.0 4,377 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北風 1.1 0.5 3,563 0.5 0.2 1,572 2.4 5.8 7,635 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北北東風 0.9 0.5 1,962 0.0 0.0 0 3.0 5.5 6,874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北東風 0.9 0.3 1,930 0.0 0.0 0 2.0 1.5 4,568 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東北東風 1.0 0.2 2,271 0.5 0.2 1,136 1.6 2.0 3,653 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東風 0.0 0.0 0 0.7 0.2 1,902 0.9 0.3 2,446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東南東風 1.5 2.3 3,319 0.0 0.0 0 1.3 0.7 2,806 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南東風 3.0 1.8 6,713 1.5 1.0 3,404 2.1 0.8 4,713 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南南東風 4.5 5.7 10,151 3.6 7.0 7,957 2.9 0.2 6,491 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南風 2.4 2.3 7,466 3.5 10.8 10,930 2.0 0.8 6,259 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南南西風 2.0 1.5 4,501 2.2 1.8 4,863 0.9 0.3 1,903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南西風 0.0 0.0 0 1.2 0.2 2,693 0.8 0.3 1,796 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西南西風 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

漏洩日量
　(m3)

115,140 188,407 125,298 0 0 0 0

評価期間 5/1 ～ 5/7 5/8 ～ 5/14 5/15 ～ 5/21 5/22 ～ 5/28 5/29 ～ 5/31 漏洩量合計(m3) 評価対象期間(h)* 漏洩率(m3/h)

週間漏洩量
(m3)

4,364,723 741 5,893

端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。

＊：機器点検による気象観測の欠測時間を除く

1,010,528 983,724 995,001 946,625 428,845

参考６ モニタリングポスト及び敷地境界ダストモニタのトレンド
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低いレベルで安定。

大きな上昇はなく、低濃度で安定。


