
＜ 参考資料 ＞

2015年5月8日

東京電力株式会社

建屋内の空間線量率について



データ採取期間（１／２）

・1号機：2014年2月21日～ 2015年３月31日

・2号機：2014年2月20日～ 2015年３月31日

・3号機：2014年2月20日～ 2015年３月31日

・4号機：2014年2月16日～ 2015年３月31日

・5号機：2015年3月４日

・6号機：2015年3月４日



・プロセス主建屋(PM)   ：2014年1月25日～ 2015年3月31日

・焼却工作室建屋(MSW)：2014年1月25日～ 2015年3月31日

・雑固体廃棄物減容処理建屋(HTI)

：2014年2月19日～ 2015年3月31日

・サイドバンカ建屋(SB)：2013年12月12日～ 2015年3月31日

・サプレッションプール水サージタンク建屋(SPT) 

：2013年12月6日～ 2015年3月31日

・運用補助共用施設 ：2014年2月5日～ 2015年3月31日

データ採取期間（２／２）
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0.010 0.060
0.0080

0.010

0.015

0.015

0.020

0.025

0.040

0.030

0.018

0.015

0.010

0.30

0.0150.025

0.015

0.035

0.0030

0.00700.0070

0.0080

0.0070

0.0070

0.035

0.015

0.0080

0.018

0.015

0.048

0.0080

0.015

0.0070
0.015

0.040
0.020 0.010

0.018

単位：ｍSv/h



４号機

 
原子炉建屋

 
２階

0.0500.13

単位：ｍSv/h



４号機

 
原子炉建屋

 
３階

足場上

単位：ｍSv/h



４号機

 
原子炉建屋

 
４階

単位：ｍSv/h



４号機

 
原子炉建屋

 
５階

0.040

0.030 0.025

0.060

0.013

0.055

0.040

0.10

0.028

0.040

0.045

0. 15

0.015 0.020

0.030 0.025 0.035

0.045

0.25

0.055

0.011

0.12

0.030

天井クレーン（待機位置の空間線量率）

0.050 0.050 0.055

0.018 0.040 0.050

0.030 0.0500.040

0.090

0.028

0.0500.035

0.10
0.10

0.035

0.017

0.035

0.021

0.12

0.040

0.035

0.012

0.045

0.040

0.030

0.40

0.15
0.12

0.011

0.10 0.090 0.110.11

0.040

0.080

0.080

0.055

0.060

0.035

単位：ｍSv/h

天井クレーン

 

ランウェイ（赤点線）



４号機

 
タービン建屋

 
１階

0.30

0.40

0.5

1.0 0.010 0. 11 0.040

0.055

0.13

0.070
0.050

0.10

0.60

0.11

0.22

0.45

1.2

0.030

0.060

0.200.80

0.70

0.22

0.45
0.60

0.65

0.16 0.040

0.055
0.030

0.40 0.030

0.035

0.30

0.15

0.040

0.065

0.50

0.035 0.28

0.040

0.070
0.045

0.045
0.25

0.20 0.060

0.70

0.80

0.30

0.25

0.040

0.10

0.13

0.17

0.60

0.40

0.065

0.180.14

0.10

0.080

0.065

0.080

0.35

0.040

0.050

0. 25

0.30

0.080

0.150.70

0.50

1.0

0.25

0.10

0.040
0.50

0.0400.060

0.70

0.60

0.10 0.230.45 0.080
0.15

0.40

0.20

0.045

0.13

0.20

0.18

0.13

0.13

0.12

0.90
0.40

0.040

0.0040 0.0070

0.010

0.090

0.40

0.200.150.21

0.35

単位：ｍSv/h



４号機

 
タービン建屋

 
２階

0.050
0.025

0.030

0.040

0.045

0.030

0.10

0.060
0.050

0.050

0.035 0.0250.0250.040

0.050

0.0250.065

0.15

0.12
0.080

0.040

0.040

0.080

0.055

0.070

0.055 0.0400.055

0.050
0.045

0.045

0.10

0.050

0.050
0.050

0.045

0.080

0.100.050

0.030

0.13

0.10

0.060

0.060

0.10

0.20

0.050

0.040

0.050

0.035

0.027 0.030

0.045

0.021

0.050

0.050

0.10

0.040

0.050
0.030

0.055

0.080
0.045

電気品ハウス（赤点線）

0.050

単位：ｍSv/h



４号機

 
廃棄物処理建屋

 
１階

0.0070

0.30

0.38

0.18

0.020

0.0080

0.00800.020

0.30

0.0180.10

0.065

0.10

0.0022

0.050

0.022

0.030

0.0080

0.40

0.80

1.0

1.4

0.35

0.10

1.4

0.011

0.040
0.023

(A)(B) 0.50

0.50 0.50

2.01.5

1.3

3.0

2.5

1.4

2.2

0.90

2.41.2

４号機

 

使用済燃料プール循環冷却装置

（一次系ポンプ、モーターユニット）

0.0060

0.0220.0060

0.023

0.0170.21

0.0030

0.0030

0.0020

0.010

0.045 0.030

0.30

0.030

0.020 0.010 0.0020

0.0020

0.0045

0.0060

0.27

0.35 0.25
0.12 0.030

0.030

単位：ｍSv/h



４号機

 
廃棄物処理建屋

 
４階，３階，２階

単位：ｍSv/h



５号機

 
原子炉建屋

 
地下１階

0.018

0.0040

単位：ｍSv/h



５号機

 
原子炉建屋 １階

0.0010

0.0008

0.0004

単位：ｍSv/h



５号機

 
原子炉建屋 ２階

0.0015

0.0006

単位：ｍSv/h



５号機

 
原子炉建屋 ３階

0.0004

0.0003

単位：ｍSv/h



５号機

 
原子炉建屋 ４階

0.0004

単位：ｍSv/h



５号機

 
原子炉建屋

 
５階

0.045

0.0008

単位：ｍSv/h



５号機

 
タービン建屋

 
地下１階

0.0002

0.0002

単位：ｍSv/h



0.0002

0.0003

５号機

 
タービン建屋

 
１階

単位：ｍSv/h



0.0003

0.0002

５号機

 
タービン建屋

 
２階

単位：ｍSv/h



５号機

 
廃棄物処理建屋

 
地下１階

0.0030

単位：ｍSv/h



５号機

 
廃棄物処理建屋

 
１階

0.0002

単位：ｍSv/h



６号機

 
原子炉建屋

 
地下２階

0.0006

単位：ｍSv/h



６号機原子炉建屋

 
地下１階

0.0004

単位：ｍSv/h



６号機

 
原子炉建屋 １階

0.0030 0.0030

単位：ｍSv/h



６号機

 
原子炉建屋 ２階

0.0004

0.010

単位：ｍSv/h



６号機

 
原子炉建屋 ３階

0.0010

0.0015

単位：ｍSv/h



６号機

 
原子炉建屋 ４階

0.0015

単位：ｍSv/h



６号機

 
原子炉建屋 ５階

0.0005

単位：ｍSv/h



６号機

 
原子炉建屋

 
６階

0.0005

0.0012

単位：ｍSv/h



６号機

 
タービン建屋

 
地下１階

0.0003

0.0002

単位：ｍSv/h



６号機

 
タービン建屋

 
１階

0.0002
0.0003

単位：ｍSv/h



６号機

 
タービン建屋

 
２階

0.0003

0.0006

単位：ｍSv/h



６号機

 
廃棄物処理建屋

 
地下１階

0.0040

単位：ｍSv/h



６号機

 
廃棄物処理建屋

 
１階

×

0.0003

単位：ｍSv/h



プロセス主建屋 地下１階

単位：ｍＳｖ／ｈ



プロセス主建屋 １階

0.30

0.40 2.7

0.80

0.60

0.015

1.2

0.25

0.10

0.35

0.050

0.025 0.010

0.030

0.025

0.010

0.025

0.015

0.030 0.025

0.80

0. 20

0.060

1.51.3

0.150.070

0.080

4

0.60

0.25

0.35

単位：ｍＳｖ／ｈ



プロセス主建屋 ２階

0.030

0.025

0.040 0.020
0.0070

0.050

0.0050

0.010

0.013 0.010

単位：ｍＳｖ／ｈ



プロセス主建屋 ３階

0.10

開口部上
1

0.15

0.010

単位：ｍＳｖ／ｈ



プロセス主建屋 ４階

0.4

0.0010 0.0015

0.0020

0.0050

0.0030

0.2

0.0050

0.0040

0.0030

0.00350.0070

2

0.17

0.0030

0.0070

0.0030

0.0020

0.0020
0.0025

0.030
0.11

0.018

0.0030

0.0800.10
0.014

0.050
0.060

0.060

0.013

0.0040

0.0020

0.0025

0.0025

0.0020

0.0030 0.0025

0.0015

0.0050

0.0020

0.0030

0.0005

0.0006 0.0016

単位：ｍＳｖ／ｈ



焼却工作室建屋 地下１階

単位：ｍＳｖ／ｈ



焼却工作室建屋 １階

0.025 0.020
0.025

0.020

0.060

0.072

0.030

0.144

0.18

0.040

0.0080

天井クレーン

0.059

0.035

0.014
0.346

単位：ｍＳｖ／ｈ



焼却工作室建屋 ２階

0.0010

単位：ｍＳｖ／ｈ



雑固体廃棄物減容処理建屋 地下１階

0.280.10

0.500.0400.0300.025

0.030 0.20

0.20

0.10

0.065

0.20
0.090

0.17

0.30

0.065

0.30

3.5

0.13
25

7.5

0.030

0.48
3.52.2

単位：ｍＳｖ／ｈ



雑固体廃棄物減容処理建屋 １階

0.050

0.60

0.70

0.035

0.018

0.025

0.50

0.045

0.014

0.15

0.080

0.040

0.040

0.15

0.050

0.060

0.060

1.3

0.10

0.060

0.15

配管表面
4

0.60

0.40

0.065

0.020

0.10

0.15

0.14

0.050

配管表面
15

0.0500.065

0.250.600.600.180.200.150.17

0.350.300.450.200.200.180.18

0.25

0.80

0.80

0.030

0.15

0.060 0.040

0.20

0.20

0.065 0.070 0.10 0.25 0.17 0.15

0.10 0.0700.085 0.12 0.15 0.14

0.18

0.20

0.30

0.040

0.070

0.030

0.050

0.050

ホース表面
0.23

0.027

0.015

吸着塔

単位：ｍＳｖ／ｈ



雑固体廃棄物減容処理建屋 ２階

0.030

0.060

0.0080

0.055

0.013

0.0060

0.020

0.030

0.90

0.010

0.030

0.0030

単位：ｍＳｖ／ｈ



サイトバンカー建屋

 
地下１階

単位：ｍＳｖ／ｈ



サイトバンカー建屋

 
１階

0.50

3

0.060

1

単位：ｍＳｖ／ｈ



サイトバンカー建屋

 
２階

0.１0 0.10

0.15

1

0.010

0.0500.040

0.10

0.050

0.010

0.80 0.012

0.045

ｷｬｽｸ

表面30

0.050

0.10

0.060

0.30

単位：ｍＳｖ／ｈ



ＳＰＴ建屋

 
地下１階

単位：ｍＳｖ／ｈ



ＳＰＴ建屋

 
１階・２階

0.0030 0.15
0.18 0.13

0.030

0.020

0.020

0.020

0.040

0.0075

0.20
0.25

HTI/Bへ0.030

0.080

0.015

0.017

0.15

0.100.12

0.080

0.050

0.060

0.080 0.10

0.15

0.080

0.060
0.010

0.00300.0050

0.0050

0.0070

0.0030 0.0050

0.025

単位：ｍＳｖ／ｈ



運用補助共用施設 地下１階

0.0015

0.0010
0.0025

0.0015

0.0015

0.0010

0.0017 0.0010

0.0006

0.0010

0.0015
0.0018

0.0010

0.0007

0.0010

0.0010
0.0005

0.30

0.35

0.020

0.15

0.0300.0006

0.0040

0.0010

0.0012

0.0002

0.0007

0.0005

0.010 0.0070

0.0040

0.0014

0.0010

0.0012

0.0005

0.0011

0.0017

0.0006

0.0008

0.0010

0.0065

0.0007 0.0005

0.0010

0.0013

0.0010

0.0015

0.0006 0.0006

単位：ｍＳｖ／ｈ



運用補助共用施設 １階

0.0040

0.0045

0.0045

0.0045

0.0060

0.0002

0.0040

0.0070

0.0035

0.0025

0.0035
0.012

0.0010
0.0012

0.00150.0040

0.0010

0.0018

0.0080

0.0016

0.0075

0.020

0.0020

0.00900.020

0.0030

0.0011

0.0030

0.0010

0.0010

0.0050 0.0021

0.020
0.013

0.0300.022

0.0080

0.0012
0.065

0.0020

0.0010

0.0045
0.0050 0.0045 0.0030 0.0030 0.0030

0.0007

単位：ｍＳｖ／ｈ



運用補助共用施設 ２階

0.0010

0.0007

0.0001

0.0050

0.0015

0.0013

0.0007

0.0050 0.0004 0.0005 0.0005 0.0004

0.0800.040

0.0005

0.0005

0.0005

0.0001 0.0002

0.0001

0.0060 0.0012

単位：ｍＳｖ／ｈ



運用補助共用施設 ３階

0.0020 0.0020
0.0025

0.0030 0.0030
0.0035 0.017

0.017

0.0015

0.0055
0.0045 0.0025 0.0030

0.0025

燃料交換機

0.0020

0.0030

0.040
0.065 0.0070 0.0030

0.0030 0.0045 0.0045 0.0040

0.0035
0.0025

0.0035

3FL 2FL 1FL

0.0030
0.00650.0030

0.0020
0.0020 0.0015

0.0030

0.0030

0.35

0.00800.00600.0080

0.0010

0.0015

0.020

0.010

0.0010
0.0050

0.0060
0.0015

0.00500.00450.0050

0.0110.0060

0.0055 0.035

0.0015

0.0045

0.0050 0.0045 0.0050

単位：ｍＳｖ／ｈ




