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多核種除去設備(ALPS)全体系統図

処理水貯槽

：当該箇所
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バッチ処理タンク２Ｃ内部点検結果

ゴムパッドが
離脱

ドレン孔

足場設置用
ゴムパッド(４箇所)

梯子用
ゴムパッド
(２箇所)

足場設置用
ゴムパッド(４箇所)

ライニング補修用パッド



バッチ処理タンク２Ｃ内部点検結果

離脱した梯子用ゴムパッド

（ドレン孔付近で発見）

離脱せず当初の場所に残っていた

梯子用ゴムパッド

（固定されていたテープを

取り外し、寸法測定を実施）


