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１．構内の主な排水路

１・２号機超高圧開閉所

サイトバンカー建屋ボイラー建屋

事　　務　　本　　館

厚　生　棟

１～４号機共用所内

３・４号機超高圧開閉所

運用補助共用施設

雑固体廃棄物

プロセス主建屋

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･

１号スクリーン・ポンプ室
２号スクリーン・ポンプ室 ３号スクリーン・ポンプ室 ４号スクリーン・ポンプ室

一次水処理建屋

旧事務本館

情報棟

#6 T/B

C/B

#6 R/B
#5 R/B

#5 T/B

Rw/B

C/B

#1 T/B

C/B

#2 T/B

#1 R/B

#2 R/B
Rw/B

Rw/B

C/B

#3 T/B

#3 R/B
Rw/B

C/B

#4 T/B

#4 R/BRw/B

N

A排水路
集水エリア

B排水路
集水エリア

C排水路
集水エリア

ライニング工事期間中
道路側溝へ仮切り回し
H25.9.2～

Ｈ４北
タンクエリア

Ｂ南タンク
エリア

K排水路
集水エリア
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１・２号機超高圧開閉所

サイトバンカー建屋ボイラー建屋

事　　務　　本　　館

厚　生　棟

１～４号機共用所内

３・４号機超高圧開閉所

運用補助共用施設

雑固体廃棄物

プロセス主建屋

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･

１号スクリーン・ポンプ室
２号スクリーン・ポンプ室 ３号スクリーン・ポンプ室 ４号スクリーン・ポンプ室

一次水処理建屋

旧事務本館

情報棟

#6 T/B

C/B

#6 R/B
#5 R/B

#5 T/B

Rw/B

C/B

#1 T/B

C/B

#2 T/B

#1 R/B

#2 R/B
Rw/B

Rw/B

C/B

#3 T/B

#3 R/B
Rw/B

C/B

#4 T/B

#4 R/BRw/B

N

A排水路
集水エリア

B排水路
集水エリア

C排水路
集水エリア

ライニング工事期間中
道路側溝へ仮切り回し
H25.9.2～

Ｈ４北
タンクエリア

Ｂ南タンク
エリア

K排水路
集水エリア

２-1．B、C排水路調査状況

B排水路
①B排水路上流（登録センター西側）
②B-0-1上流
③ふれ合い交差点付近（B-0-1）

C排水路
④C排水路上流（C-０）の上流
⑤C排水路上流（C-0）
⑥C排水路暗渠内
⑦C排水路暗渠出口（C-1上流)
⑧B-C排水路合流点（C-1)
⑨C-1-1の上流
⑩C排水路合流点（C-1-1）

①

②

⑥
⑦

⑤

③

④

⑨
⑩

⑧

採水ポイント
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(単位：Bq/L)

２-3．水質分析結果（Ｂ，Ｃ排水路）
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12/9 
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13:35

12/2
12:05

12/2
16:45

11/8 13:45

⑩C排水路
合流点

（C-1-1）

⑨C-1-1
の上流

⑧B-C排水路
合流点
（C-1)

⑦Ｃ排水路
暗渠出口水

（C-1上流）
⑥Ｃ排水路

暗渠内
⑤C排水路上流

（C-0)

④C排水路
上流

(C-0)の上流

③ふれあい
交差点付近
（B-0-1）

②B-0-1上流
①Ｂ排水路

上流（登録セ
ンター西側）

＜新規＞ ＜新規＞ ＜新規＞ ＜新規＞
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１・２号機超高圧開閉所

サイトバンカー建屋ボイラー建屋

事　　務　　本　　館

厚　生　棟

１～４号機共用所内

３・４号機超高圧開閉所

運用補助共用施設

雑固体廃棄物

プロセス主建屋

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･

１号スクリーン・ポンプ室
２号スクリーン・ポンプ室 ３号スクリーン・ポンプ室 ４号スクリーン・ポンプ室

一次水処理建屋

旧事務本館

情報棟

#6 T/B

C/B

#6 R/B
#5 R/B

#5 T/B

Rw/B

C/B

#1 T/B

C/B

#2 T/B

#1 R/B

#2 R/B
Rw/B

Rw/B

C/B

#3 T/B

#3 R/B
Rw/B

C/B

#4 T/B

#4 R/BRw/B

N

A排水路
集水エリア

B排水路
集水エリア

C排水路
集水エリア

ライニング工事期間中
道路側溝へ仮切り回し
H25.9.2～

Ｈ４北
タンクエリア

Ｂ南タンク
エリア

K排水路
集水エリア

③

①

②

④

⑤⑥

３-1．Ａ排水路の調査状況

①35m盤合流点免震棟側

②35m盤合流点出口

③排水口

④免震棟浄化槽出口

⑤事務本館浄化槽出口

⑥35m盤合流点（採泥）

採水ポイント

採泥ポイント
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暗渠免震棟浄化槽 35ｍ盤合流点 海へ

固体廃棄物貯蔵庫グランド等

暗渠

35m盤合流点固体庫側

流量：極微量（測定
できず）

水質：採水できず

①35m盤合流点免震棟側
流量：14ﾘｯﾄﾙ/分程度
水質：Cs-134 18

Cs-137 48
全β 98
H-3 14

5,6号機山側から

流れ込み

③の流量が①に比べて多いことから、
途中で流れ込みがあると考えられるが、
暗渠のため確認できない。

②35m盤合流点出口

流量：①に同じ
水質：Cs-134 23

Cs-137 61
全β 85
H-3 25

③排水口
流量：不明（①よりかな

り多い）
水質：Cs-134 4.0

Cs-137 14
全β 25
H-3 19

④免震棟浄化槽出口
流量：測定できず
水質：Cs-134 ND(3.2)

Cs-137 ND(4.1)
全β ND(13)
H-3 6.0

水有り、
明確な流れ無し

排水管が高い
位置にあり、
通常は流れない

排水の流れ（汚染無し又は低汚染）
排水の流れ（汚染有り）
排水の流れ（不明）
排水の流れ（水無し）

⑤事務本館浄化槽※出口
流量：不明
水質：Cs-134 4.8

Cs-137 13
全β 17
H-3 39

事務本館南側
側溝

⑥汚泥分析予定

暗渠
5号機放水口

より海へ

11/30採取

12/4採取 11/29採取 11/29採取

11/29採取

水質の単位: Bq/L

※震災以降使用していない

３-2．Ａ排水路の調査結果
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①B排水路からの仮切り回し

②産廃処分場出口

③2号山側（法面U字側溝）
合流前

④１，２号山側（北側側溝）
合流前

⑤２号山側開口部（合流後）

⑥集中環境施設西側道路側溝

⑦排水口

②産廃処分場出口

⑤ ２号山側開口部（合流
後）

１・２号機超高圧開閉所

サイトバンカー建屋ボイラー建屋

事　　務　　本　　館

厚　生　棟

１～４号機共用所内

３・４号機超高圧開閉所

運用補助共用施設

雑固体廃棄物

プロセス主建屋

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･

１号スクリーン・ポンプ室
２号スクリーン・ポンプ室 ３号スクリーン・ポンプ室 ４号スクリーン・ポンプ室

一次水処理建屋

旧事務本館

情報棟

#6 T/B

C/B

#6 R/B
#5 R/B

#5 T/B

Rw/B

C/B

#1 T/B

C/B

#2 T/B

#1 R/B

#2 R/B
Rw/B

Rw/B

C/B

#3 T/B

#3 R/B
Rw/B

C/B

#4 T/B

#4 R/BRw/B

N

A排水路
集水エリア

B排水路
集水エリア

C排水路
集水エリア

ライニング工事期間中
道路側溝へ仮切り回し
H25.9.2～

Ｈ４北
タンクエリア

Ｂ南タンク
エリア

K排水路
集水エリア

①

② ⑥

⑦

⑤

下流（Ｋ排水路出口）へ

③ ④産廃処分場②より

４-1．K排水路の調査状況

採水ポイント

採泥ポイント
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1,2号機山側（北側側溝）暗渠 海へ
２号機山側

開口部

⑤２号山側開口部
（合流後）
流量：測定できず
水質：Cs-134 35

Cs-137 74
全β 130
H-3      260

山側から流れ込みが
あるものと推定

⑤の流量が①、②、④の合計に比べて
大幅に多いことから、途中で流れ込み
があると考えられるが、暗渠のため確
認できていない。

産廃処分場

⑦排水口
流量：1,490ﾘｯﾄﾙ/分
水質：Cs-134 ND(6.3)

Cs-137 16
全β 41
H-3      360

①B排水路からの仮切り回し
流量：14ﾘｯﾄﾙ/分
水質：Cs-134 17

Cs-137 37
全β 88
H-3 6.2

B排水路

仮切り回し

暗渠

集中環境施設西側道路
側溝

②産廃処分場出口
流量：56ﾘｯﾄﾙ/分
水質：Cs-134 ND(6.3)

Cs-137 ND(9.0)
全β ND(4.6)
H-3 330

⑥集中環境施設西側道路側溝
流量：32ﾘｯﾄﾙ/分
水質：Cs-134 ND(6.2)

Cs-137 ND(9.0)
全β 15
H-3      810

水質の単位: Bq/L

排水の流れ（汚染無し又は低汚染）
排水の流れ（汚染有り）
排水の流れ（不明又は調査中）
排水の流れ（水無し）

12/2採取 12/2採取

12/2採取

12/2採取

12/3採取

２号機法面U字側溝

③２号山側（法面U字側溝）合流前

流量：微量（測定できず）
水質：Cs-134 78

Cs-137 220
全β 410
H-3      170

12/9採取

12/9採取

④ 1,2 号山側（北側側溝）合流前

流量：微量（測定できず）
水質：Cs-134 ND(2.9)

Cs-137 ND(2.5)
全β 4.6
H-3      37

４-2．K排水路の調査結果
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５．物揚場排水路の調査結果

（単位：Bq/L）

地点名

採取日時

項目

Cs-134 3.8 4.2 4.8 < 3.2 4.6 < 3.0

Cs-137 14 9.6 13 8.3 14 12

全β 24 25 25 23 32 24

H-3 15 - 12 - 13 －

ろ過なし ろ過あり

物揚場排水路出口付近

13/11/13 13/11/14 13/11/15

ろ過なし ろ過ありろ過なし ろ過あり

物揚場排水路出口付近
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＜参考＞構外小川の状況
（単位：Bq/L）

地点名

採取日時

項目

Cs-134 < 2.7 - < 3.6 - < 3.1 -

Cs-137 < 3.3 - < 3.3 - < 3.1 -

全β < 4.9 - < 4.9 - < 5.1 -

H-3 7.4 - 3.5 - 3.8 -

地点名

採取日時

項目

Cs-134 < 4.1 < 3.3 2.9 < 2.7 < 2.8 < 2.9

Cs-137 4.1 5.0 4.1 < 3.1 3.5 < 3.1

全β 6.5 6.3 8.1 8.1 21 7.0

H-3 10 - 6.7 - 7.2 －

-：ろ過後の分析を実施していない項目（「H-3」およびろ過前に「Cs-134,Cs-137,全β」が全てＮＤであった試料）

陣場沢川　上流(坂下橋付近）

13/11/13 13/11/14 13/11/15

ろ過なし ろ過あり

夫沢川　（喰津沢橋付近）

13/11/13 13/11/14 13/11/15

ろ過なし ろ過あり ろ過なし ろ過あり

ろ過なし ろ過ありろ過なし ろ過あり ろ過なし ろ過あり

(C)GeoEye/日本スペースイメージング
福島第一原子力発電所(2013年3月12日現在）

陣場沢川（坂下橋付近）

夫沢川（喰津沢橋付近）

(C)GeoEye/日本スペースイメージング
福島第一原子力発電所(2013年3月12日現在）

陣場沢川（坂下橋付近）

夫沢川（喰津沢橋付近）


