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平成25年12月16日
東 京 電 力 株 式 会 社

福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所 護岸エリアの状況について護岸エリアの状況について

※水位計による自動測定データ。
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福島第一原子力発電所における降水量 小名浜潮位

地下水位（地下水観測孔No.1） 地下水位（地下水観測孔No.1-8）

地下水位（地下水観測孔No.1-9) 地下水位（地下水観測孔No.1-11）

地下水位（地下水観測孔No.1-16） 地下水位（地下水観測孔No.1-17）

地下水位の挙動について（１－２地下水位の挙動について（１－２号号機間：機間：1111月月1515日～日～1212月月1414日）日）

※No.1-16については地下水の汲み上げのため12/9水位計を撤去



11－－22号機間地盤改良工事の進捗状況（号機間地盤改良工事の進捗状況（1212月月1166日朝時点）日朝時点）

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。

No.1-9

ウェルポイント

No.1-11

No.1-16

No.1

No.1-8

地盤改良（海側）：228本／228本
（H25.7.8 ～ 8.9 完了）

地盤改良（山側）：154本／504本
（H25.8.13 ～ ）

No.1-17

No.1-9
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福島第一原子力発電所における降水量 小名浜潮位

地下水位（地下水観測孔No.2） 地下水位（地下水観測孔No.2-5）

地下水位（地下水観測孔No.2-6）

地下水位の挙動（地下水位の挙動（22－－33号機間：号機間：1111月月1515日日～～1122月月1414日）日）

※水位計による自動測定データ。

※No.2-6の地下水位については水位計故障の可能性があるため、12/3水位計の交換を実施。



22－－33号機間地盤改良工事の進捗状況（号機間地盤改良工事の進捗状況（1212月月1166日朝時点）日朝時点）

No.2

No.2-5

No.2-6

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。

地盤改良（山側）：120本／447本
（H25.9.30 ～ ）

地盤改良（海側）：249本／249本
（H25.8.29 ～ H25.12.12）

ウェルポイント
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福島第一原子力発電所における降水量 小名浜潮位

地下水位（地下水観測孔No.3） 地下水位（地下水観測孔No.3-4）

地下水位の挙動（地下水位の挙動（33－－44号機間：号機間：1111月月1515日日～～1122月月1414日）日）

※水位計による自動測定データ。



３－４号機間地盤改良工事の進捗状況（３－４号機間地盤改良工事の進捗状況（1212月月1166日朝時点）日朝時点）

地盤改良（海側）：86本／132本
（H25.8.23 ～ ）

地盤改良（山側）：36本／273本
（H25.10.19 ～ ） No.3‐4

No.3

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。


