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福島第一原子力発電所J４タンクエリア
発電機からの火の粉発生について

概要
Ｊ４タンクエリアにおいてタンク水張りポンプ用の発電機排気口から火の粉が発生しているのを協力企業作業員が

発見し，ただちにエンジンを停止して火の粉発生が停止したことを確認した。

時系列
１１月１１日

１５：２０ タンクの水張り試験のため、発電機

および仮設ポンプを起動した。

＊連続運転実施

１１月１２日

０：４９ タンクの水張り終了に伴い，発電機停止

５：０９ 水張り試験終了に伴い同タンクの水抜き

のため，発電機起動

５：２３ 発電機排気口から火の粉発生を確認。

＊ただちにエンジンを停止して火の粉発生

が停止したことを確認した。

（念のため消火器１本使用）

５：３９ 当直員自衛消防隊２名現場出向

＊当直員からの報告で発電機からの

火・煙等の発生なし確認。

８：４１ 本件は「エンジン停止により火の粉の発生が停止したことから火災ではない」との双葉消防の見解。
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現場の状況写真

火の粉が発生した発電機排気口火の粉が発生した発電機


