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◇事象概要

発生日時 ： 平成２７年１１月１９日（木） １３時０９分頃（地絡警報発生）

発生場所 ： 旧事務本館－情報棟裏（北側）

発生状況 ： 本日１３時０９分頃、１～４号集中監視室にて「所内共通Ｍ／Ｃ１Ａ」地絡
が発生した。同時刻に構内排水路新設工事を行っていた協力企業作業員より、
トラロープ用ピンを地面に刺していたところ、誤って電源ケーブルに刺した
との連絡が緊急時対策本部に入った。

主な時系列
１３：０９ 所内共通Ｍ／Ｃ１Ａ地絡発生
１３：２０頃 免震棟１階電源室内のＡ系変圧器一次高圧盤から発煙があることを確認

（発煙は発見後まもなく停止した）
１３：２６ 現場作業中の作業員より高圧ケーブルに誤ってトラロープ用ピンを刺した

との連絡あり（１３：１０頃に刺した）
１３：３３ １１９番通報
１３：５５ 富岡消防署現場到着
１４：１４ ２号ＳＦＰ停止（プール水温度２３℃、温度上昇率０．１３３℃／ｈ）
１４：３９ 窒素ガス分離装置（Ａ）停止
１４：４１ 所内共通Ｍ／Ｃ１Ａ－７Ａしゃ断器解放（地絡復帰）
１５：５４ ２号ＳＦＰ起動（プール水温度２３℃）
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○免震重要棟 電源盤写真
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