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1

再発防止対策の実施状況（１／３）

○12月13日に実施した１号機CST原子炉注水設備制御盤の対策状況
※３号機は12月15日実施済

①

③

②

①設備異常発生時連絡体制の現場への掲示
②接触禁止表示の設置
③立入制限の区画設定



2

再発防止対策の実施状況（２／３）

○12月13日に実施した１号機CST原子炉注水設備制御盤の対策状況
スイッチレバーの取り外し
※３号機は12月15日実施済

＜取り外し前＞ ＜取り外し後＞

④操作スイッチレバーの取外し

④



3

再発防止対策の実施状況（３／３）

○12月５日に実施した１号機FPCポンプ室における当該ベント弁への対策状況
コック弁の固定（暫定対策）と大気開放となる弁への閉止栓の取り付け

⑥

⑤

⑤結束バンドによるコック弁の固定
⑥閉止栓による大気開放部位の閉止


