
２号機 原子炉格納容器内部調査における
格納容器貫通部（Ｘ-６ペネトレーション）内の事前調査の
実施結果について

＜ 参 考 資 料 ＞
2 0 1 7 年 1 月 2 6 日
東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社



1

ペデスタル内プラットホーム上及び制御棒駆動機構(CRD)へのデブリ落下状況，
及びペデスタル内構造物の状況の確認が目的。
本日は、事前調査としてX-6ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ内およびCRD交換用ﾚｰﾙの状況確認を実施。

ペデスタル内調査範囲
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１．原子炉格納容器内部調査について

本日の調査範囲
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2．PCV内部調査にむけた作業ステップ
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プラットホーム
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事前確認用ガイドパイプによるX-6ペネ内，CRDレール事前調査概要
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撮影範囲



4

プラットホーム

代替遮へい体
制御棒駆動機構

パンチルトカメラ・照明

事前確認用ガイドパイプによるX-6ペネ内，CRDレール事前調査概要

 
隔離弁

格納容器内線量率：約73 Sv/h

(2012年3月の測定値最大)事前確認用ガイドパイプ

（Φ110mm）

ペデスタル

格納容器内部

格納容器貫通部
(X-6ペネ)

パンチルトカメラ・照明

ステップ４

足場

吊り具

足場

CRDレール

足場

CRDレール

CRDレール足場

撮影範囲

3．ペネ内事前調査結果（2/3）
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4．まとめ

調査結果
• X-6ペネトレーション内の調査の結果、次ステップ以降の調査でのガイドパイ

プ（約Φ110㎜）の挿入に、必要な空間があることを確認できた。
• CRDレールの状況調査結果、今回確認した範囲には次のペデスタル内事前調査

の妨げとなる干渉物がないことを確認できた。
• なお、ペデスタル開口部付近については、モヤにより画像が鮮明ではないが、

当初計画どおり、次のペデスタル内事前調査において状況を確認する予定であ
る。

今後の予定
今回の調査結果を、次のペデスタル内事前調査計画に反映し、準備が整った後に
事前調査を開始予定。準備が整った時点でお知らせする。
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（参考）現場作業風景

作業は、現場本部でカメラの遠隔操作を実施し、２号機原子炉建屋内
でガイドパイプの挿入・引抜きを実施。

【現場本部】 【２号機原子炉建屋内】

現場作業風景


