
東京電力株式会社

１号機　原子炉建屋内調査結果

平成23年6月4日
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260　原子炉補機冷却系配管
220　原子炉補機冷却系配管
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床貫通部付近
湿度55.7%
温度31.9℃
11.6.3 16:30

湿度60.5%
温度27.3℃
11.6.3 15:00
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＜凡例＞
青字 ： ５月５日測定
赤字 ： ５月９日測定
緑字 ： ５月13日測定
桃字 ： ６月３日測定

11.6.3 16時過ぎ
湯気発見場所


