
水処理装置の系統概要図（高レベル滞留水処理）
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水処理装置全体の水の流れについて
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循環注水冷却の系統概略図（開始時） 平成23年６月27日
東京電力株式会社

※処理水供給からの供給が停止した場合に備え、ろ過水タンク

からのラインは常時開。ろ過水タンクへの処理水の流れ込み

を防止するため、当面ろ過水から常時水を流す運用とする。

※「処理水の安定的な供給」及び「処理水の

ろ過水タンクへの流れ込み防止」から開始時

の処理水炉注水量は当面13m3/hに設定
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