
5/6号滞留水RO処理後の分析結果
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【【分析結果分析結果】】

【【試料試料】】 5/6号滞留水RO処理後の水

単位：Bq/cm3

【【評価評価】】
○○水浴場の基準値を満足している。水浴場の基準値を満足している。
○全全αα、全、全ββの検出限界がＷＨＯ基準値を上回っているが、以下の点で基準は満足していると考えられる。の検出限界がＷＨＯ基準値を上回っているが、以下の点で基準は満足していると考えられる。
・・α核種の粒径は大きいため、ROでほぼ完全に除去されると考えられること。
・全β核種のうち多くを占める89Sr,90Srの検出限界が、全β基準値を大きく下回っていること。
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ご依頼の試料について､墳査の結果 を下記のとお り報告します｡ 

依 頼 者 東京電力株式会社福島第-原子力発電所

採 水 年 月 日 2011年9月26日 媒水時刻 ll:02 試科名 5.6号機建畠停滞水 くら通水)

採 水 場 所 名 5.6∵母機屋外タンク

採 水 着 】l

故 査 項 目 単位 墳査結果 水質基準 検 査 項 目 単位 検査結果 水質基準

一般御薗 潤血l * 130D 100以下

大野菌 - 不娩出 検出されないこと

柄酸鼻窒素及び並硝邑鰻重索 皿g′l く0.I 10以下

塩化物イオン mg′L 21 200以下 .

有蟻功一全有機炭素 lO)TCの瓦I mg′L 0.6 3以下 

pH値 - 6.4【22.3℃) I 5.a-8.6

味 - 分析不可 異常でないこと

臭気 - 異常なし 異常でないこと

色度 皮 く0.5 5以下
 
II
 

緯度 I 皮
 く0.1 2以ヰ

-以下余白-

) 

∫

判 定 上記検査項目のう.ち書印の項馴ま水質基準に不適合です. つ

検 査 方 韓 平成15年厚生労働省告示第261号

検 査 期 日 201 月2日 ～ 2L_年9 81年9 6 0I1 月2日

検 査 者 l 墳査実務索住着 lー 
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