
バッファタンクへの移送ラインにおける水漏れの発生について

処理水経路

淡水経路

炉注水経路

油分分離装置
除染装置

（アレバ）

共用サプレッション
サージタンク

セシウム吸着装置
（キュリオン）

淡水化装置
（逆浸透膜(RO)）仮設貯蔵タンク

（淡水受用）

処理水移送
ポンプ

ろ過水タンク

炉注水ポンプ

＜参 考 資 料＞
平成23年11月25日
東京電力株式会社

仮設貯蔵タンク
（濃縮水受用）

バッファタンク

第二セシウム吸着装置
（サリー）

仮設貯蔵タンク
（高レベル用）

淡水化装置
（蒸発濃縮）

ベント弁が
開いていた
箇所

10：30頃
水漏れを発
見した箇所

12：45頃
水の若干
の滴下を発
見した箇所
（２箇所）


