
日　　時

VESSEL
BOTTOM
HEAD(TE-
263-69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

VESSEL
WALL
ABOVE
BOTTOM
HEAD(TE-
2-3-69H3)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

RPV下部
ヘッド温度
(TE-2-3-
69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h

2012/8/30 1:00 37.6 2.9 2.1 55.1 2.0 5.0 55.7 2.5 4.5

2012/8/30 2:00 37.6 2.9 2.1 55.1 2.0 5.0 55.7 2.5 4.5

2012/8/30 3:00 37.6 2.9 2.1 55.1 2.0 5.0 55.7 2.5 4.5

2012/8/30 4:00 37.6 2.9 2.1 55.1 2.0 5.0 55.7 2.5 4.5

2012/8/30 5:00 37.6 2.9 2.1 55.0 2.0 5.0 55.8 2.5 4.5

2012/8/30 6:00 37.5 2.9 2.0 55.1 2.0 5.0 55.8 2.5 4.5

2012/8/30 7:00 37.5 2.9 2.0 55.1 2.0 5.0 55.7 2.5 4.5

2012/8/30 8:00 37.5 2.9 2.0 55.0 2.0 5.0 55.8 2.5 4.5

2012/8/30 9:00 37.5 2.9 2.0 55.0 2.0 5.0 55.8 2.5 4.5

2012/8/30 10:00 37.5 2.9 2.0 55.0 2.0 5.0 55.8 2.5 4.5

2012/8/30 11:00 37.5 2.9 2.0 55.0 2.0 5.0 55.8 2.5 4.5

2012/8/30 12:00 37.5 2.9 2.0 55.0 2.0 5.0 56.1 2.5 4.5

2012/8/30 13:00 37.5 2.9 2.0 55.0 2.0 5.0 55.8 2.5 4.5

2012/8/30 14:00 37.5 2.9 2.0 54.9 2.0 5.0 55.9 2.5 4.5

2012/8/30 15:00 37.6 1.9 2.1 54.9 1.0 4.5 55.9 1.5 4.1

2012/8/30 16:00 37.5 1.7 2.0 54.9 2.1 5.1 55.9 2.5 4.4

2012/8/30 17:00 37.5 2.5 2.0 54.9 1.9 4.9 55.9 2.3 4.3

2012/8/30 18:00 37.5 3.0 2.0 54.8 1.0 4.5 56.0 1.9 3.8

2012/8/30 19:00 37.6 2.9 1.9 54.8 1.9 4.5 56.0 2.1 4.1

2012/8/30 20:00 37.6 2.2 1.9 54.8 1.9 4.0 56.0 1.8 3.8

2012/8/30 21:00 37.5 2.1 1.8 54.8 1.8 4.0 56.0 1.7 3.4

2012/8/30 22:00 37.5 2.0 1.7 54.8 1.8 4.0 56.0 1.5 3.1

2012/8/30 23:00 37.5 3.0 1.9 54.7 2.0 5.0 56.0 2.4 4.2

2012/8/31 0:00 37.5 3.0 2.0 54.7 2.0 5.0 56.0 2.5 4.5

2012/8/31 1:00 37.6 2.9 2.0 54.7 2.9 5.0 56.0 2.5 4.5

2012/8/31 2:00 37.6 2.8 2.0 54.6 1.8 5.0 56.0 2.3 4.5

2012/8/31 3:00 37.6 2.8 2.0 54.6 1.6 5.1 55.9 2.3 4.5

2012/8/31 4:00 37.6 3.1 2.2 54.6 2.0 5.0 55.9 2.5 4.5

2012/8/31 5:00 37.5 3.0 2.2 54.4 1.9 5.0 56.0 2.3 4.7

2012/8/31 6:00 37.6 3.0 2.2 54.4 1.7 5.1 56.0 2.3 4.7

2012/8/31 7:00 37.5 2.9 2.1 54.4 1.6 5.1 55.9 2.3 4.6

2012/8/31 8:00 37.5 2.8 2.0 54.3 2.2 4.9 55.9 2.4 4.4

2012/8/31 9:00 37.5 2.5 1.9 54.2 2.0 4.9 55.9 2.3 4.4

2012/8/31 10:00 37.5 3.0 2.1 54.2 2.0 4.9 55.9 2.3 4.3

2012/8/31 11:00 37.4 3.0 2.0 54.2 2.0 4.9 55.9 2.2 4.3

2012/8/31 12:00 37.4 2.8 1.9 54.1 1.9 4.9 55.8 2.7 4.4

2012/8/31 13:00 37.4 2.5 1.9 54.0 1.8 4.9 55.8 2.7 4.2

2012/8/31 14:00 37.4 2.1 1.2 54.0 2.2 5.0 55.9 2.5 4.5

2012/8/31 15:00 37.5 3.0 2.0 53.9 2.1 5.0 55.8 2.4 4.4

2012/8/31 16:00 37.4 2.9 2.0 53.9 2.1 5.0 55.9 2.3 4.5

2012/8/31 17:00 37.4 2.8 2.0 53.8 2.0 5.0 55.8 2.2 4.5

2012/8/31 18:00 37.4 2.7 2.0 53.7 2.0 5.0 55.7 2.2 4.5

2012/8/31 19:00 37.4 2.6 1.9 53.6 2.0 5.0 55.8 2.4 4.7

2012/8/31 20:00 37.4 3.0 2.0 53.5 2.0 5.0 55.8 2.1 4.8

2012/8/31 21:00 37.4 2.9 1.8 53.5 2.0 5.0 55.8 1.9 4.8

2012/8/31 22:00 37.4 2.7 1.7 53.4 1.9 5.2 55.8 1.8 4.9

2012/8/31 23:00 37.4 3.0 2.0 53.3 1.7 4.8 55.8 2.2 4.5

2012/9/1 0:00 37.4 3.0 2.0 53.3 1.8 5.0 55.8 2.0 4.4

＜ 参 考 資 料 ＞
平成24年９月11日
東京電力株式会社

１号機 ２号機 ３号機

福島第一原子力発電所　１～３号機原子炉圧力容器温度および原子炉への注水流量（参考値）
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日　　時

VESSEL
BOTTOM
HEAD(TE-
263-69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

VESSEL
WALL
ABOVE
BOTTOM
HEAD(TE-
2-3-69H3)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

RPV下部
ヘッド温度
(TE-2-3-
69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h

＜ 参 考 資 料 ＞
平成24年９月11日
東京電力株式会社

１号機 ２号機 ３号機

福島第一原子力発電所　１～３号機原子炉圧力容器温度および原子炉への注水流量（参考値）

2012/9/1 1:00 37.4 2.9 1.8 53.2 1.6 5.0 55.7 2.0 4.2

2012/9/1 2:00 37.4 3.0 2.0 53.2 2.0 5.0 55.8 2.6 4.5

2012/9/1 3:00 37.3 2.9 1.9 53.1 1.9 5.0 55.7 2.5 4.5

2012/9/1 4:00 37.3 2.7 1.8 53.0 1.7 5.0 55.7 2.4 4.7

2012/9/1 5:00 37.3 2.5 1.7 53.0 1.7 5.0 55.8 2.3 4.3

2012/9/1 6:00 37.3 2.8 1.9 52.9 2.0 4.9 55.7 2.5 4.5

2012/9/1 7:00 37.2 3.0 2.0 52.9 2.0 5.1 55.7 2.5 4.5

2012/9/1 8:00 37.2 2.7 1.9 52.8 1.8 5.1 55.7 2.2 4.1

2012/9/1 9:00 37.2 2.8 1.9 52.7 1.8 5.1 55.7 2.2 4.0

2012/9/1 10:00 37.2 3.0 2.0 52.7 2.0 5.0 55.6 2.5 4.5

2012/9/1 11:00 37.2 3.0 1.9 52.6 1.9 5.0 55.6 2.4 4.4

2012/9/1 12:00 37.2 2.9 1.8 52.6 1.8 5.0 55.6 2.2 4.2

2012/9/1 13:00 37.2 2.9 1.7 52.6 1.8 5.0 55.6 2.2 4.1

2012/9/1 14:00 37.2 2.9 1.5 52.5 1.6 5.0 55.5 2.1 4.1

2012/9/1 15:00 37.2 3.0 2.0 52.5 2.0 5.0 55.4 2.4 4.5

2012/9/1 16:00 37.3 3.0 1.9 52.4 2.0 5.0 55.4 2.3 4.5

2012/9/1 17:00 37.3 3.0 1.8 52.4 1.9 5.0 55.3 2.3 4.4

2012/9/1 18:00 37.3 3.0 1.7 52.4 1.9 5.0 55.3 2.2 4.3

2012/9/1 19:00 37.2 3.0 1.7 52.3 1.9 5.0 55.3 2.2 4.3

2012/9/1 20:00 37.3 3.0 2.0 52.2 2.0 5.0 55.3 2.5 4.6

2012/9/1 21:00 37.3 3.0 2.0 52.2 1.9 5.0 55.3 2.3 4.4

2012/9/1 22:00 37.2 2.9 1.8 52.2 1.8 4.9 55.3 2.3 4.4

2012/9/1 23:00 37.2 3.0 1.8 52.1 1.8 5.0 55.2 2.3 4.3

2012/9/2 0:00 37.2 3.0 1.7 52.1 1.7 5.0 55.2 2.3 4.3

2012/9/2 1:00 37.2 3.0 1.7 52.1 1.6 5.0 55.2 2.3 4.3

2012/9/2 2:00 37.2 3.0 1.7 52.0 1.6 5.0 55.2 2.3 4.3

2012/9/2 3:00 37.3 2.9 1.7 52.0 1.6 5.0 55.2 2.3 4.3

2012/9/2 4:00 37.2 2.9 1.7 51.9 1.6 5.0 55.1 2.3 4.3

2012/9/2 5:00 37.2 2.9 1.6 51.9 1.6 5.0 55.1 2.3 4.3

2012/9/2 6:00 37.2 3.0 2.0 51.9 2.0 5.0 55.1 2.5 4.5

2012/9/2 7:00 37.2 2.9 2.0 51.9 2.1 5.0 55.1 2.4 4.5

2012/9/2 8:00 37.2 2.9 1.9 51.9 2.1 5.1 55.1 2.4 4.4

2012/9/2 9:00 37.2 2.8 1.9 51.8 2.0 5.0 55.0 2.2 4.3

2012/9/2 10:00 37.2 2.8 1.9 51.8 2.0 5.0 55.1 2.2 4.5

2012/9/2 11:00 37.2 2.8 1.8 51.8 2.0 5.0 55.0 2.0 4.5

2012/9/2 12:00 37.2 2.7 1.8 51.7 2.0 5.0 55.0 2.0 4.3

2012/9/2 13:00 37.2 2.6 1.8 51.6 2.0 5.0 55.0 2.0 4.3

2012/9/2 14:00 37.2 2.5 1.8 51.6 1.8 5.0 55.0 2.0 4.2

2012/9/2 15:00 37.2 2.9 2.0 51.7 2.0 5.0 55.0 2.5 4.5

2012/9/2 16:00 37.2 3.0 2.0 51.5 1.9 5.0 55.0 2.3 4.8

2012/9/2 17:00 37.2 3.0 1.9 51.5 1.8 5.1 54.9 2.3 4.8

2012/9/2 18:00 37.2 2.9 1.9 51.5 1.8 5.1 54.9 2.2 4.9

2012/9/2 19:00 37.2 2.9 1.9 51.4 1.8 5.1 54.9 2.0 4.9

2012/9/2 20:00 37.2 2.9 1.8 51.4 1.8 5.1 54.9 2.1 4.9

2012/9/2 21:00 37.2 2.9 1.8 51.4 1.7 5.1 54.8 2.1 4.9

2012/9/2 22:00 37.2 2.9 1.7 51.3 1.7 5.1 54.8 2.1 4.9

2012/9/2 23:00 37.2 2.9 1.7 51.3 1.7 5.1 54.7 2.1 4.9

2012/9/3 0:00 37.1 2.9 1.7 51.3 1.6 5.1 54.7 2.1 4.9
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日　　時

VESSEL
BOTTOM
HEAD(TE-
263-69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

VESSEL
WALL
ABOVE
BOTTOM
HEAD(TE-
2-3-69H3)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

RPV下部
ヘッド温度
(TE-2-3-
69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h

＜ 参 考 資 料 ＞
平成24年９月11日
東京電力株式会社

１号機 ２号機 ３号機

福島第一原子力発電所　１～３号機原子炉圧力容器温度および原子炉への注水流量（参考値）

2012/9/3 1:00 37.1 2.9 1.7 51.2 1.6 5.1 54.7 2.1 4.9

2012/9/3 2:00 37.2 2.9 1.7 51.1 1.6 5.1 54.7 2.0 4.9

2012/9/3 3:00 37.2 2.9 1.7 51.2 1.6 5.1 54.6 2.0 4.9

2012/9/3 4:00 37.1 2.9 1.6 51.1 1.6 5.1 54.6 2.0 4.9

2012/9/3 5:00 37.1 2.9 1.6 51.1 1.5 5.1 54.6 2.0 4.9

2012/9/3 6:00 37.1 2.9 1.6 51.0 1.5 5.1 54.5 2.0 4.9

2012/9/3 7:00 37.1 3.0 2.0 51.1 2.0 5.0 54.4 2.5 4.5

2012/9/3 8:00 37.1 3.0 2.0 51.0 2.0 5.0 54.3 2.4 4.5

2012/9/3 9:00 37.1 3.0 2.0 51.0 1.9 5.0 54.4 2.3 4.5

2012/9/3 10:00 37.1 3.0 2.0 51.0 1.9 5.0 54.3 2.3 4.5

2012/9/3 11:00 37.1 3.0 2.0 51.0 1.9 5.0 54.3 2.3 4.5

2012/9/3 12:00 37.1 3.1 2.0 50.9 1.8 5.0 54.3 2.3 4.5

2012/9/3 13:00 37.1 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 54.2 2.3 4.5

2012/9/3 14:00 37.1 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 54.2 2.3 4.5

2012/9/3 15:00 37.1 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 54.2 2.3 4.5

2012/9/3 16:00 37.1 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 54.1 2.3 4.5

2012/9/3 17:00 37.1 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 54.1 2.3 4.5

2012/9/3 18:00 37.1 3.2 2.0 51.0 1.8 5.0 54.0 2.3 4.5

2012/9/3 19:00 37.0 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 54.0 2.3 4.5

2012/9/3 20:00 37.0 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 53.9 2.3 4.5

2012/9/3 21:00 37.0 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 54.0 2.3 4.5

2012/9/3 22:00 37.0 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 54.0 2.3 4.5

2012/9/3 23:00 36.9 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 53.9 2.3 4.5

2012/9/4 0:00 36.9 3.2 2.0 51.0 1.8 5.0 53.9 2.3 4.5

2012/9/4 1:00 36.9 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 53.8 2.2 4.6

2012/9/4 2:00 36.9 3.2 2.0 50.9 1.8 5.0 53.8 2.2 4.6

2012/9/4 3:00 36.9 3.2 2.0 50.8 1.8 5.0 53.8 2.2 4.6

2012/9/4 4:00 36.8 3.2 2.0 50.8 1.7 5.0 53.8 2.2 4.6

2012/9/4 5:00 36.8 3.2 2.0 50.9 1.7 5.0 53.8 2.2 4.6

2012/9/4 6:00 36.8 3.1 2.0 50.8 1.7 5.0 53.8 2.2 4.5

2012/9/4 7:00 36.8 3.0 2.0 50.8 1.7 5.0 53.8 2.2 4.5

2012/9/4 8:00 36.8 3.0 2.0 50.8 1.7 5.0 53.7 2.1 4.5

2012/9/4 9:00 36.8 3.1 2.0 50.8 1.7 5.0 53.8 2.1 4.5

2012/9/4 10:00 36.8 3.1 2.0 50.7 1.6 5.0 53.8 2.1 4.5

2012/9/4 11:00 36.8 3.1 2.0 50.8 1.6 5.0 53.7 2.1 4.5

2012/9/4 12:00 36.8 3.1 2.0 50.8 1.6 5.0 53.7 2.1 4.4

2012/9/4 13:00 36.8 3.1 2.0 50.8 1.6 5.0 53.7 2.1 4.4

2012/9/4 14:00 36.8 3.1 2.0 50.7 1.6 5.0 53.7 2.1 4.4

2012/9/4 15:00 36.8 3.1 2.0 50.8 1.6 5.0 53.8 2.1 4.4

2012/9/4 16:00 36.8 3.1 2.0 50.8 1.6 5.0 53.8 2.1 4.4

2012/9/4 17:00 36.8 3.1 2.0 50.9 1.6 5.0 53.7 2.1 4.4

2012/9/4 18:00 36.7 3.1 2.0 50.8 1.6 5.0 53.8 2.1 4.4

2012/9/4 19:00 36.7 3.1 2.0 50.7 1.6 5.0 53.8 2.1 4.4

2012/9/4 20:00 36.6 3.1 2.0 50.7 1.6 5.0 53.7 2.1 4.3

2012/9/4 21:00 36.5 3.1 2.0 50.7 1.6 5.0 53.7 2.1 4.3

2012/9/4 22:00 36.5 3.1 2.0 50.7 1.5 5.0 53.7 2.1 4.3

2012/9/4 23:00 36.4 3.1 2.0 50.8 1.4 5.0 53.7 2.1 4.3

2012/9/5 0:00 36.3 3.1 2.0 50.7 1.4 5.0 53.7 2.1 4.3
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日　　時

VESSEL
BOTTOM
HEAD(TE-
263-69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

VESSEL
WALL
ABOVE
BOTTOM
HEAD(TE-
2-3-69H3)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

RPV下部
ヘッド温度
(TE-2-3-
69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h

＜ 参 考 資 料 ＞
平成24年９月11日
東京電力株式会社

１号機 ２号機 ３号機

福島第一原子力発電所　１～３号機原子炉圧力容器温度および原子炉への注水流量（参考値）

2012/9/5 1:00 36.3 3.1 2.0 50.6 1.4 5.0 53.7 2.1 4.3

2012/9/5 2:00 36.3 3.1 2.0 50.7 1.4 5.0 53.7 2.1 4.3

2012/9/5 3:00 36.2 3.1 2.0 50.6 1.4 5.0 53.6 2.1 4.3

2012/9/5 4:00 36.1 3.1 2.0 50.6 1.4 5.0 53.6 2.1 4.3

2012/9/5 5:00 36.1 3.1 2.0 50.7 1.4 5.0 53.6 2.1 4.3

2012/9/5 6:00 36.1 3.1 2.0 50.6 1.4 5.0 53.6 2.0 4.3

2012/9/5 7:00 36.0 3.0 1.9 50.6 1.3 5.0 53.6 2.0 4.3

2012/9/5 8:00 36.0 3.0 1.9 50.6 1.3 5.0 53.6 2.0 4.3

2012/9/5 9:00 36.0 3.0 1.8 50.6 1.3 5.0 53.6 2.0 4.3

2012/9/5 10:00 36.0 3.1 1.8 50.6 1.2 5.0 53.6 2.0 4.3

2012/9/5 11:00 36.0 3.1 1.9 50.6 2.0 5.0 53.8 2.5 4.5

2012/9/5 12:00 36.1 3.1 1.8 50.6 2.0 5.1 53.7 2.5 4.5

2012/9/5 13:00 36.1 3.1 1.9 50.6 2.0 5.1 53.6 2.5 4.5

2012/9/5 14:00 36.1 3.1 1.9 50.6 2.0 5.1 53.6 2.5 4.5

2012/9/5 15:00 36.1 3.1 1.9 50.6 2.0 5.1 53.6 2.4 4.5

2012/9/5 16:00 36.2 3.1 1.9 50.6 2.0 5.1 53.6 2.4 4.5

2012/9/5 17:00 36.2 3.1 1.9 50.5 1.9 5.1 53.5 2.3 4.6

2012/9/5 18:00 36.2 3.1 1.9 50.5 1.9 5.1 53.6 2.3 4.6

2012/9/5 19:00 36.2 3.1 1.9 50.4 1.9 5.1 53.5 2.3 4.6

2012/9/5 20:00 36.2 3.1 1.9 50.5 1.9 5.2 53.5 2.3 4.6

2012/9/5 21:00 36.1 3.1 1.9 50.5 1.9 5.2 53.5 2.3 4.7

2012/9/5 22:00 36.2 3.1 1.9 50.3 1.9 5.2 53.5 2.3 4.7

2012/9/5 23:00 36.1 3.1 1.9 50.4 1.9 5.2 53.4 2.3 4.7

2012/9/6 0:00 36.1 3.1 1.9 50.3 1.9 5.2 53.4 2.3 4.7

2012/9/6 1:00 36.1 3.1 1.9 50.2 1.9 5.2 53.5 2.1 4.8

2012/9/6 2:00 36.1 3.1 1.9 50.2 1.9 5.2 53.4 2.1 4.8

2012/9/6 3:00 36.0 3.1 1.9 50.2 1.9 5.2 53.4 2.1 4.8

2012/9/6 4:00 36.0 3.1 1.9 50.2 1.8 5.2 53.4 2.1 4.8

2012/9/6 5:00 36.0 3.1 1.9 50.1 1.8 5.2 53.4 2.1 4.8

2012/9/6 6:00 35.9 3.0 1.9 50.1 1.7 5.2 53.4 2.1 4.8

2012/9/6 7:00 35.9 3.0 1.9 50.1 1.7 5.2 53.3 2.1 4.7

2012/9/6 8:00 35.9 3.0 1.8 50.0 1.7 5.2 53.3 2.1 4.7

2012/9/6 9:00 35.9 3.0 1.7 49.9 1.6 5.2 53.3 2.1 4.7

2012/9/6 10:00 36.0 3.0 1.7 50.0 1.6 5.2 53.3 2.1 4.8

2012/9/6 11:00 36.0 3.0 1.7 49.9 1.6 5.2 53.3 2.1 4.8

2012/9/6 12:00 36.0 3.0 1.7 49.9 1.6 5.3 53.3 2.1 4.7

2012/9/6 13:00 36.0 3.0 1.7 49.9 1.5 5.3 53.3 2.1 4.7

2012/9/6 14:00 36.0 3.0 1.7 49.9 1.5 5.4 53.2 2.0 4.7

2012/9/6 15:00 36.0 3.0 1.7 49.8 1.5 5.4 53.2 2.0 4.7

2012/9/6 16:00 36.0 3.0 1.7 49.8 1.5 5.4 53.2 2.0 4.7

2012/9/6 17:00 36.0 3.0 1.7 49.8 1.5 5.4 53.2 2.0 4.9

2012/9/6 18:00 36.0 3.0 1.7 49.8 1.5 5.4 53.1 2.0 4.9

2012/9/6 19:00 35.9 3.0 1.7 49.7 1.5 5.4 53.1 2.0 4.9

2012/9/6 20:00 35.9 3.0 1.7 49.8 1.5 5.4 53.1 2.0 5.0

2012/9/6 21:00 35.9 3.0 1.7 49.8 1.5 5.4 53.1 2.0 5.0

2012/9/6 22:00 35.9 3.0 1.7 49.7 1.5 5.4 53.1 2.0 5.0

2012/9/6 23:00 35.9 3.0 1.7 49.7 1.5 5.4 53.1 2.0 5.0

2012/9/7 0:00 35.8 3.0 1.7 49.7 1.5 5.4 53.1 2.0 4.9

4／7



日　　時

VESSEL
BOTTOM
HEAD(TE-
263-69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

VESSEL
WALL
ABOVE
BOTTOM
HEAD(TE-
2-3-69H3)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

RPV下部
ヘッド温度
(TE-2-3-
69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h

＜ 参 考 資 料 ＞
平成24年９月11日
東京電力株式会社

１号機 ２号機 ３号機

福島第一原子力発電所　１～３号機原子炉圧力容器温度および原子炉への注水流量（参考値）

2012/9/7 1:00 35.8 3.0 1.7 49.7 1.5 5.4 53.0 2.0 4.9

2012/9/7 2:00 35.7 3.0 1.7 49.6 1.5 5.4 53.0 2.0 4.9

2012/9/7 3:00 35.7 3.0 1.7 49.6 1.5 5.5 52.9 2.0 4.9

2012/9/7 4:00 35.6 3.1 1.7 49.6 1.5 5.5 52.9 2.0 4.9

2012/9/7 5:00 35.6 3.1 1.7 49.6 1.5 5.5 52.9 2.0 4.9

2012/9/7 6:00 35.5 3.1 1.7 49.5 1.4 5.5 53.0 2.0 4.9

2012/9/7 7:00 35.5 3.1 1.7 49.5 1.4 5.5 52.9 2.0 4.9

2012/9/7 8:00 35.5 3.0 1.7 49.6 1.4 5.5 52.9 2.0 4.9

2012/9/7 9:00 35.5 3.0 1.7 49.5 1.4 5.5 52.9 2.0 4.9

2012/9/7 10:00 35.6 3.0 1.7 49.5 1.4 5.5 52.9 2.0 4.9

2012/9/7 11:00 35.6 3.1 1.7 49.5 1.4 5.5 52.9 2.0 4.9

2012/9/7 12:00 35.7 3.1 1.7 49.5 1.4 5.5 52.9 1.9 4.9

2012/9/7 13:00 35.7 3.1 1.7 49.5 1.4 5.5 52.8 1.9 4.9

2012/9/7 14:00 35.7 3.1 1.7 49.5 1.4 5.5 52.9 1.9 4.9

2012/9/7 15:00 35.8 3.1 1.6 49.5 1.4 5.5 52.8 1.9 4.9

2012/9/7 16:00 35.8 2.9 2.0 49.5 2.0 5.0 52.9 2.5 4.5

2012/9/7 17:00 35.9 2.9 2.0 49.5 2.0 5.0 52.8 2.5 4.5

2012/9/7 18:00 35.9 2.9 2.0 49.5 2.0 5.0 52.8 2.5 4.5

2012/9/7 19:00 35.9 2.9 2.1 49.5 2.0 5.0 52.8 2.5 4.5

2012/9/7 20:00 35.9 2.9 2.0 49.5 2.0 5.0 52.8 2.5 4.5

2012/9/7 21:00 35.9 2.9 2.0 49.5 2.0 5.0 52.8 2.5 4.5

2012/9/7 22:00 35.8 2.9 2.0 49.5 2.0 5.0 52.7 2.5 4.6

2012/9/7 23:00 35.8 2.9 2.0 49.4 2.0 5.1 52.7 2.5 4.6

2012/9/8 0:00 35.8 2.9 2.0 49.4 2.0 5.1 52.7 2.5 4.7

2012/9/8 1:00 35.6 2.9 2.0 49.4 2.0 5.1 52.7 2.5 4.7

2012/9/8 2:00 35.6 2.9 2.0 49.4 2.0 5.1 52.7 2.4 4.7

2012/9/8 3:00 35.6 2.9 2.0 49.4 2.0 5.1 52.7 2.4 4.7

2012/9/8 4:00 35.5 2.9 2.0 49.3 2.0 5.1 52.7 2.4 4.7

2012/9/8 5:00 35.5 2.9 2.1 49.3 2.0 5.1 52.7 2.4 4.7

2012/9/8 6:00 35.4 2.9 2.0 49.3 2.0 5.1 52.7 2.4 4.7

2012/9/8 7:00 35.3 2.9 2.0 49.2 2.0 5.0 52.6 2.4 4.6

2012/9/8 8:00 35.3 2.9 2.0 49.2 2.0 5.0 52.6 2.4 4.6

2012/9/8 9:00 35.3 2.9 2.0 49.2 2.0 5.0 52.6 2.4 4.6

2012/9/8 10:00 35.4 2.9 2.0 49.1 1.9 5.0 52.6 2.4 4.6

2012/9/8 11:00 35.4 2.9 2.0 49.1 1.9 5.0 52.6 2.4 4.6

2012/9/8 12:00 35.5 2.9 2.0 49.1 1.9 5.0 52.6 2.4 4.6

2012/9/8 13:00 35.5 2.9 2.0 49.1 1.9 5.0 52.6 2.4 4.6

2012/9/8 14:00 35.6 2.9 2.0 49.1 1.9 5.0 52.5 2.4 4.6

2012/9/8 15:00 35.7 2.9 2.0 49.1 1.9 5.0 52.5 2.4 4.6

2012/9/8 16:00 35.7 2.9 2.0 49.1 1.9 5.0 52.5 2.4 4.6

2012/9/8 17:00 35.8 2.9 2.0 49.1 1.9 5.0 52.5 2.4 4.6

2012/9/8 18:00 35.8 2.9 2.0 49.0 1.9 5.0 52.4 2.4 4.6

2012/9/8 19:00 35.8 2.9 2.0 49.0 1.9 5.0 52.5 2.4 4.6

2012/9/8 20:00 35.8 2.9 2.0 49.0 1.9 5.0 52.4 2.4 4.7

2012/9/8 21:00 35.8 2.9 2.1 49.0 1.9 5.1 52.4 2.4 4.7

2012/9/8 22:00 35.8 2.9 2.1 49.0 2.0 5.1 52.4 2.4 4.7

2012/9/8 23:00 35.8 2.9 2.1 49.0 2.0 5.1 52.3 2.4 4.7

2012/9/9 0:00 35.8 2.9 2.1 49.0 2.0 5.1 52.3 2.4 4.7

5／7



日　　時

VESSEL
BOTTOM
HEAD(TE-
263-69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

VESSEL
WALL
ABOVE
BOTTOM
HEAD(TE-
2-3-69H3)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

RPV下部
ヘッド温度
(TE-2-3-
69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h

＜ 参 考 資 料 ＞
平成24年９月11日
東京電力株式会社

１号機 ２号機 ３号機

福島第一原子力発電所　１～３号機原子炉圧力容器温度および原子炉への注水流量（参考値）

2012/9/9 1:00 35.8 2.9 2.1 48.9 2.0 5.1 52.3 2.4 4.7

2012/9/9 2:00 35.8 2.9 2.1 48.9 2.0 5.1 52.3 2.4 4.7

2012/9/9 3:00 35.8 2.9 2.1 48.9 2.0 5.1 52.4 2.4 4.7

2012/9/9 4:00 35.7 2.9 2.1 48.9 2.0 5.1 52.3 2.4 4.7

2012/9/9 5:00 35.7 2.9 2.1 48.9 2.0 5.1 52.3 2.4 4.7

2012/9/9 6:00 35.6 2.9 2.0 48.9 1.9 5.1 52.3 2.4 4.6

2012/9/9 7:00 35.7 2.9 2.0 48.9 1.9 5.1 52.3 2.4 4.6

2012/9/9 8:00 35.6 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.3 2.4 4.6

2012/9/9 9:00 35.6 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.4 4.6

2012/9/9 10:00 35.7 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.3 2.3 4.7

2012/9/9 11:00 35.7 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.3 2.3 4.7

2012/9/9 12:00 35.8 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 13:00 35.8 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 14:00 35.8 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 15:00 35.9 2.9 2.0 48.7 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 16:00 35.9 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 17:00 35.9 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 18:00 35.9 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 19:00 35.9 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 20:00 35.9 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 21:00 35.9 2.9 2.0 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 22:00 36.0 2.9 2.1 48.8 1.9 5.1 52.2 2.3 4.7

2012/9/9 23:00 35.9 2.9 2.1 48.7 1.9 5.1 52.1 2.3 4.7

2012/9/10 0:00 35.9 2.9 2.1 48.7 1.9 5.1 52.1 2.3 4.7

2012/9/10 1:00 35.9 2.9 2.1 48.8 1.9 5.1 52.1 2.3 4.7

2012/9/10 2:00 35.8 2.9 2.1 48.7 1.9 5.1 52.1 2.3 4.7

2012/9/10 3:00 35.8 2.9 2.1 48.7 1.9 5.1 52.0 2.3 4.8

2012/9/10 4:00 35.8 2.9 2.1 48.8 1.9 5.1 52.1 2.3 4.8

2012/9/10 5:00 35.7 2.9 2.1 48.7 1.9 5.1 52.0 2.3 4.8

2012/9/10 6:00 35.6 2.9 2.0 48.7 1.9 5.1 52.0 2.3 4.8

2012/9/10 7:00 35.6 2.9 2.0 48.7 1.9 5.1 52.0 2.2 4.7

2012/9/10 8:00 35.6 2.9 2.0 48.7 1.9 5.1 52.0 2.2 4.7

2012/9/10 9:00 35.6 2.9 2.0 48.7 1.9 5.1 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 10:00 35.7 2.9 2.0 48.7 1.9 5.1 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 11:00 35.7 2.9 2.0 48.7 1.9 5.1 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 12:00 35.8 2.9 2.0 48.7 1.9 5.0 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 13:00 35.8 2.9 2.0 48.7 1.9 5.0 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 14:00 35.8 2.9 2.0 48.7 1.9 5.0 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 15:00 35.8 2.9 2.0 48.7 1.9 5.0 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 16:00 35.9 2.9 2.0 48.7 1.9 5.0 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 17:00 35.9 2.9 2.0 48.7 1.8 5.0 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 18:00 35.9 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.8 2.2 4.7

2012/9/10 19:00 35.9 2.9 2.0 48.7 1.8 5.0 51.9 2.2 4.7

2012/9/10 20:00 35.9 2.9 2.0 48.7 1.8 5.0 51.8 2.2 4.7

2012/9/10 21:00 35.9 2.9 2.0 48.7 1.8 5.0 51.8 2.2 4.7

2012/9/10 22:00 35.9 2.9 2.0 48.7 1.8 5.0 51.8 2.2 4.7

2012/9/10 23:00 35.9 2.9 2.0 48.7 1.8 5.0 51.8 2.2 4.7

2012/9/11 0:00 35.8 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.8 2.2 4.7

6／7



日　　時

VESSEL
BOTTOM
HEAD(TE-
263-69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

VESSEL
WALL
ABOVE
BOTTOM
HEAD(TE-
2-3-69H3)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

RPV下部
ヘッド温度
(TE-2-3-
69L1)

炉注水流量
(FDW)

炉注水流量
(CS)

℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h ℃ m3/h m3/h

＜ 参 考 資 料 ＞
平成24年９月11日
東京電力株式会社

１号機 ２号機 ３号機

福島第一原子力発電所　１～３号機原子炉圧力容器温度および原子炉への注水流量（参考値）

2012/9/11 1:00 35.8 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.8 2.2 4.7

2012/9/11 2:00 35.8 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.8 2.1 4.7

2012/9/11 3:00 35.8 2.9 2.0 48.7 1.8 5.0 51.8 2.1 4.7

2012/9/11 4:00 35.8 2.9 2.0 48.7 1.8 5.0 51.8 2.1 4.7

2012/9/11 5:00 35.7 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.8 2.1 4.7

2012/9/11 6:00 35.6 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.8 2.1 4.7

2012/9/11 7:00 35.6 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

2012/9/11 8:00 35.6 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

2012/9/11 9:00 35.6 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

2012/9/11 10:00 35.6 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

2012/9/11 11:00 35.6 2.9 2.0 48.7 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

2012/9/11 12:00 35.7 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

2012/9/11 13:00 35.8 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

2012/9/11 14:00 35.8 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

2012/9/11 15:00 35.7 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

2012/9/11 16:00 35.7 2.9 2.0 48.8 1.8 5.0 51.7 2.1 4.7

7／7


