
○平成23年８月４日、３号機起動用変圧器ダクトから
コントロール建屋への地下水流入を確認。

○平成24年７月16日より止水工事に着手。
12月４日に止水工事が完了。

○今回の止水工事完了により、１日あたり約25ｍ3の
３、４号機タービン建屋滞留水の減少に寄与。

福島第一原子力発電所３号機
コントロール建屋止水工事完了について
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○工事内容
①コントロール建屋側開口周囲に止水ゴムを取付。
②開口部を塞ぐ止水パネル鋼材のダクト側に遮水
シートを貼付けて止水を実施。

③止水パネル取付完了後に排水管を閉止。
④止水パネル鋼材継ぎ目、ボルトまわりを止水処理。
⑤補強用横架材取付。
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■ 止水工事概要



止水工事着手前状況
（平成24年６月11日撮影）

■ 止水工事写真

止水工事完了状況
（平成24年12月４日撮影）


