
 

（お知らせ） 

 

発電所敷地内（屋外）における火災の発生について（第二報） 

 

平 成 22 年 ８ 月 23 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 本日午前 11 時 27 分頃、発電所敷地内（屋外）にあるコンポスト処理＊

のためのチップ置き場において、保管していた木くずから発火しているこ

とを協力企業の作業員が発見しました。ただちに消防署へ通報するととも

に、消防署と発電所の自衛消防隊による消火活動を行っております。 

（平成 22 年８月 23 日 午後０時 35 分お知らせ済み） 

 

 その後午後０時 40 分に、消防署により鎮火が確認されました。 

  

なお、本事象による負傷者および外部への放射能の影響はありません。 

今後、原因について詳細に調査いたします。 

 

以 上 

 

 ＊ コンポスト処理 

    発電所構内において発生した木くず等を堆肥化するための処理     

 

 

 

 

   

 

http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22082301p.pdf

