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地震発生後のプラント状況について（午前５時 30 分現在、第三報） 
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本日、午前３時 58 分頃以降断続的に地震が発生しておりますが、午前５時 30 分

現在の運転状況は以下の通りです。 

 

 地震前に運転中であった１、５、６、７号機については、安定運転を継続してい

ます。発電所内で観測された地震の加速度の最大値は、６号機原子炉建屋基礎版に

おいて午前３時 58 分頃に観測した、18.9 ガルでした。 

 

現時点における外部への放射能の影響はありません。（午前５時 30 分時点） 
 
地震後の現場パトロールにより、これまでに２、４号機の原子炉建屋のオペレー

ティングフロア（管理区域内）の使用済燃料プール付近で、地震により飛散したプ

ール水と思われる水たまりが確認されたことから、現在、放射能量について確認中

です。（水たまりの量は、２号機：約 0.02Ｌ、４号機：約 3.0Ｌ） 

飛散した水たまりの総量は、約 3.0Ｌです。 

なお、水たまりの水は拡がっておらず、管理区域のオペレーティングフロア内に

とどまっており、外部への流出はありません。 

 

 また、現在、引き続き各プラントの状況について点検を実施しております。 

 
以 上 

 
 


