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※ Web申込システム操作ガイドP.214抜粋

8.工程状況

「申込受付完了」から「落成登録待ち」に遷
移しない場合は, 設計中のケースが多いです。

落成連絡をいただいたものの，現場出向時に
内線工事が未完了の場合は, 当社工事が実
施できません。この場合は，再度落成連絡を
いただき，最初からの工事調整となります。

工事完了後, 長期に渡りお客さまと立ち会いの調整がつかず, 
調査が完了しない場合があります。調査が完了するまではお客
さまに対しても電気料金のご請求ができないため, 早期に調査
が完了するよう, ご協力をお願いいたします。
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9.設備・工事について（架空）

電柱工事：

周囲に電柱がない場合, 電
柱の新設が必要

本線工事：

本線が細い場合, 
本線の張替が必要

変圧器工事：

変圧器容量が不足した場合, 
変圧器の取替が必要

◆ 工事：架線
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◼ お申込みの内容によっては, 電柱などの弊社設備改修を伴う工事が必要となる。

◼ 電流超過等を防ぐため, 電線や変圧器の改修が必要になると, 大規模工事が必要になる。

本線
1

変圧器
２

電柱から電柱へ電気を
送るための電線。

高圧本線と低圧本線が
ある。

高圧から低圧へ電圧を
下げる機器。

引込工事：

お客さまへ送電するために, 

引込線の工事が必要

４

４
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◆ 改修工事：地中

地中線新設工事：

電線を地下に埋めて電気をお送
りしているエリアでは, 地中線の
新設が必要。

なお, 掘削が必要な場合は, 官公
庁等への事前申請に期間を要す
る。

10.設備・工事について（地中）

◼ 地中化エリアについては, 路上にいくつかの設備を設置して, 電気を供給している。
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11.標準工期の確認方法

引込線以下工事の工事空き状況の確認方法

標準工期の閲覧方法（エリア別）

16



4©TEPCO Power Grid,  Inc. All Rights Reserved 無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

12.インボイス制度について（概要）
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13.インボイス制度について（均一工料と均一外工料）

＜例＞
・太陽光発電設備10kW以上を施設する場合
・お客さまのご希望で専用変圧器を施設する場合 等
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以 上
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