
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２６年１０月１９日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

3   件

NO. 号機等 不適合内容 CAQ影響度 発見日

1 1号機
原子炉補機冷却系第２中間ループ熱交換器（Ｂ）入口弁の点検時、浸透探傷試験にて弁シート部
に割れ（７本）を確認したため、当該弁を交換する。
なお、当該弁は通水時「開」運用であり、系統機能に影響はない。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 10月14日

2 2号機
所内用圧縮空気系貯槽出口圧力計において、指示不良（プロセス計算機圧力指示値及び現場
圧力計指示値に対し中央制御室指示値が低めに指示）を確認したため、当該計器を点検・修理
する。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 10月14日

3 3号機
試料採取系放水口モニターの巡視時に、待機側の吸水ホースが外れていることを確認したため、
新規に吸水ホースを取り付けるとともに原因調査・対策検討。
なお、運用側の吸水ホースに異常はなく、放水口モニターの運転に問題はない。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 10月14日

２０２６年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２６年１０月１９日（月）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な
要求事項を満たしていない状態をいいます。
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