
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２６年１０月２１日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

5   件

NO. 号機等 不適合内容 CAQ影響度 発見日

1 1号機
原子炉建屋換気空調系排気差圧発信器の点検時、指示値不良（精度外）を確認したため、当該
計器を調整し精度内であることを確認した。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 10月15日

2 1号機
計装用圧縮空気系除湿装置（Ａ）除湿塔（Ｃ）出口逆止弁において、シート部に漏えいがあることを
確認したため、当該弁を点検する。
なお、計装用圧縮空気系除湿装置（Ｂ）が使用可能なため、空気の供給に影響はない。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 10月21日

3 2号機

プロセス放射線モニター系主排気筒放射線モニターサンプルポンプ（Ａ）において、「サンプル流
量異常」「ポンプ吸込圧力異常」の警報が発生し、自動停止を確認したため当該ポンプを点検す
る。
なお、当該ポンプの停止に伴い福島県テレメータが一時的に欠測したが、選択切り替えにより伝
送は継続している。また、主排気筒放射線モニターサンプルポンプ（Ｂ）が運転中のため、放射線
の監視に影響はない。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 10月17日

4 3号機
管理区域出入管理所に配備している電子式線量計（ＡＰＤ）において、点検で交換するために代
替のＡＰＤを充電器に装填したところ、計数回路異常の警報が発生したため、原因調査・対策検
討。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 10月14日

5 4号機
チャコール建屋換気空調系給気処理装置フィルタ差圧計の点検時、指示値不良（精度外）を確認
したため、当該計器を調整し精度内であることを確認した。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 10月19日

２０２６年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２６年１０月２１日（水）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な
要求事項を満たしていない状態をいいます。
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