
補足－７

福島第一原子力発電所２号機のストレーナの形状及び配置

圧力抑制室

ストレーナの配置

ポンプへ
→

約１．７～２．２ｍ ストレーナ

ストレーナの形状

０゜

１８０゜

９０゜２７０゜

圧力抑制室

約０．５～１ｍ

約０．３～０．６ｍ

約１．２～１．５

ストレーナ

ストレーナ



柏崎刈羽原子力発電所３号機のストレーナの形状及び配置

圧力抑制室内圧力抑制室外
０゜

１８０゜

９０゜２７０゜

圧力抑制室

ポンプへ
→

ストレーナ

ストレーナの配置

約２．１ｍ

ストレーナの形状

約０．６ｍ

約０．６ｍ

約１．２ｍ

ストレーナ

ストレーナ



柏崎刈羽原子力発電所７号機のストレーナの形状及び配置

ポンプへ
→

ストレーナ

ストレーナ（タイプ１）

ポンプへ
→

ストレーナ

ストレーナ（タイプ２）
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９０゜２７０゜

圧力抑制室圧力抑制室内圧力抑制室外

約１．１～１．２ｍ

ストレーナ

ストレーナの配置

ストレーナ

約１ｍ
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