
・ 6号機中央制御室床下は、上部がＸ方向／下部がＹ方向に計装・制御
ケーブルが布設されるよう分離されている。

・ Ｘ方向にはＨ鋼の間を通るルートとなっており、Ｙ方向にはコンク
リート製の基礎立ち上げ部の間を通るルートとなっている。

・ ケーブル布設においては、水平および垂直に分離板を設置することで、
区分の分離を実施している。
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6号機中央制御室床下の構造およびケーブル跨ぎのイメージ図


