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7号機 分離バリア・ケーブルの現場写真

正常な状態の例

分離バリア

不適切な状態の例（分離バリアを樹脂管が貫通）

不適切
樹脂管を使用

分離バリア

正常
金属製の電線管
（黒色）を使用

不適切
樹脂管を使用

安全系ケーブルエリア

一般系ケーブルエリア


