
東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所

２０２０年度　パフォーマンス向上会議情報（２０２０年６月２６日（金）分）

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。

法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の

不具合が対象になります。

２０２０年６月２６日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号 グレード 発見日

1 ＧⅡ 6月24日

不適合内容

【循環注水冷却・滞留水等に係る定例会議報告資料「福島第一原子力発電所における固体廃棄物について」の数値
更新漏れと記入箇所相違について】
５月２８日審議Ｎｏ．１【廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議報告資料「瓦礫類・伐採木・使用済保護衣類等の
管理状況」の訂正について】を受け、廃棄物関連の他の対外報告資料を調査したところ、定例会議資料に固体廃棄物
貯蔵庫など複数個所の数値更新漏れ、記入箇所相違があったことを確認。
原因は、前回の不適合同様、管理状況に応じた管理値の変更や実施計画変更状況の反映を失念したもの。
６月報告の当該資料について訂正を実施。
再発防止策の検討については、前回の不適合と一緒に進めていく。


