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東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 3号機 

件名 油漏えいに伴う低起動変圧器の停止について 

不適合の 

概要 

 

2023 年 8 月 1 日、3 号機屋外変圧器エリアにおいて、当社社員が巡視中に低起動変圧

器(B)の下部床面に油膜を確認しました。漏えいしている油は、当該変圧器の絶縁油で 

あり、2018 年 2 月に油漏えいで補修した変圧器上部の点検口から漏えいしていることを

確認しました。当該箇所からの漏えい量が少量であったことから油を回収し、漏えい  

状況を監視しながら、当該変圧器の使用を継続しておりました。 

その後、徐々に漏えい量が増えてきたことから、本日、当該変圧器を停止して補修  

することとしました。 

なお、漏えいしている絶縁油は適宜拭き取りを実施しており、外部への流出はなく、

環境への影響もありません。 

 

＊ 低起動変圧器 

  プラント停止中において所内電源へ電力を供給するための設備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

□ 法令報告不要 

■ 調査・検討中 

対応状況 

 

今後、絶縁油が漏えいした原因調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。 

 

漏えい箇所 

点検口 

＜低起動変圧器＞ ＜変圧器上部＞ 



 

展望台 

 

柏崎刈羽原子力発電所 屋外 

発生場所 
（3 号機 変圧器エリア） 

柏崎刈羽原子力発電所３号機 屋外 

発生場所概略図 

３号機 

タービン建屋 

３号機 

原子炉建屋 

３･４号機 

サービス 

建屋 

４号機 

タービン建屋 

３号機排気筒 

４号機 

原子炉建屋 

４号機排気筒 


