
 

2024年 1月 22日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 発電所構内（屋外） 

件名 発電所屋外エリアにおけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

2024 年 1 月 20 日午後 2 時 15 分頃、発電所構内の屋外エリアにおいて、クレーンで   

運搬中の鉄筋架台を、現場に引き寄せる作業をしていた協力企業作業員が、移動中に  

開口部で転倒し、右脇腹を打ちました。その際、痛みがあったことから、開口部から下の

エリアに降りたところ、足を捻り負傷しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転倒状況 

（下のエリアに降りた際に足を捻り負傷） 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院で診察の結果、「左脛
けい

骨
こつ

顆
か

間
かん

隆
りゅう

起
き

骨折」（通院加療、全治 2 か月）と診断されまし

た。 

今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めて

まいります。 

 


