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※使用前事業者検査を含む

③制御棒駆動機構の
機能確認

（スクラム検査等）
【止める】※

⑤非常用炉心冷却系
機能などの確認
【冷やす】

①燃料の配置確認を行い、
制御棒を１組(２本)引き抜いても
未臨界状態であることを確認
【止める】※(6/22実施済み)

②原子炉圧力容器
漏えい確認
【閉じ込める】

④原子炉格納容器
漏えい率確認
【閉じ込める】

使用済
燃料プール

ポンプ

① → ② → ③ → ④ → ⑤ の順で確認

圧力抑制
プール

資料1

6月21日までに872体全ての燃料装荷作業を完了
その後、燃料配置確認・未臨界状態の確認を6月21日～22日にかけて実施済み


