
東京電力（株）　福島第二原子力発電所

平成２８年　１月１２日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

該当なし

8   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 備考

1 1号機
サービス建屋１階保安管理室（非管理区域）天井裏の配管において、水の漏えい（生活排
水）が認められたため、原因を調査・対策検討。

対象外

2 1号機
５００ｋＶ開閉所空気系母線連絡しゃ断器（０１０）制御箱内弁において、弁取付ナット部に微
少の空気漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。

ＧⅢ

3 1号機
５００ｋＶ開閉所空気系圧縮空気配管盤内の４方向配管継手部において、微少の空気漏えい
が認められたため、当該継手部を点検・修理。

ＧⅢ

4 1号機
所内用圧縮空気系空気貯槽出口ヘッダー排出弁において、シート部に漏えいが認められた
ため、当該弁を点検・修理。

ＧⅢ

5 1号機
６６ｋＶ開閉所空気系起動変圧器（１ＳＡ）しゃ断器（０８１）用圧縮空気タンク入口弁において、
弁取付ナット部に微少の空気漏えいが認められたため、当該弁を交換。

ＧⅢ

6 1号機
所内用圧縮空気系空気貯槽用ドレントラップ（湿分分離器）において、動作不良（圧縮空気の
連続的な排出）が認められたため、当該ドレントラップを点検・修理。

ＧⅢ

7 その他
１～４号機主排気筒及び換気系排気筒放射線モニタ試料採取配管サポートにおいて、腐食
が認められたため、当該配管サポートを点検・修理。

ＧⅢ

8 その他
警備業務及び交通指導業務に係る委託業務の工事監理員において、工事監理員資格の更
新（平成２７年１０月３１日期限）がされていない当社社員を工事監理員に指名していた事が
認められたため、対応検討。

ＧⅡ

平成２７年度　不適合管理委員会報告情報（平成２８年　１月１２日（火）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。
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そ の 他：


