
【中継タンク】

1 2 3 4 5 A B C

試料採取日 9月8日 9月6日 9月6日 9月6日 9月8日 8月17日 8月17日 8月17日

Cs-134 21 32 ND(12) ND(10) ND(11) ND(0.96) 9.1 ND(1.1)
Cs-137 110 120 26 ND(18) ND(18) 5.5 35 2.9
全β 130 160 49 ND(11) ND(11) 2300 1100 12

H-3 470 290 850 140 ND(90) 3800 2500 260

1 2 3 4 5 A B C

試料採取日 9月15日 9月10日 9月10日 9月10日 9月15日 - - -

Cs-134 28 27 87 ND(11) ND(10) - - -
Cs-137 89 140 460 ND(16) ND(18) - - -
全β 150 210 600 23 ND(12) - - -

H-3 430 360 1200 150 ND(90) - - -

1 2 3 4 5 A B C

試料採取日 9月22日 9月17日 9月17日 9月17日 9月22日 - - -

Cs-134 28 37 ND(8.8) ND(9.8) ND(10) - - -
Cs-137 110 160 32 ND(18) ND(16) - - -
全β 130 150 49 ND(15) ND(13) - - -

H-3 460 310 1700 ND(93） 120 - - -

1 2 3 4 5 A B C

試料採取日 9月29日 9月24日 9月24日 9月24日 9月29日 - - -

Cs-134 29 ND(10) 11 ND(9.8) ND(11) - - -
Cs-137 100 ND(17) 26 ND(16) ND(18) - - -
全β 130 ND(12) 27 ND(12) ND(11) - - -

H-3 460 280 480 ND(86) 100 - - -
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（参考）中継タンクの系統図


