
＜　参考資料　＞
2015年 6月4日

東京電力株式会社
  

2015/6/3 7:00 現在

福島第一原子力発電所 陸側遮水壁 試験凍結の状況について ：地中温度（測温管温度）
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2BLK-S30 中粒砂岩層 平均地中温度 （3.2℃）

2BLK-S30 互層部 平均地中温度 （5.4℃）

No1 ※凍結管と測温管との離隔
964mm
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3BLK-S191 中粒砂岩層 平均地中温度 （4.9℃）

3BLK-S191 互層部 平均地中温度 （9.2℃）
No3 ※凍結管と測温管との離隔

895mm
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4BLK-S30 中粒砂岩層 平均地中温度 （2.9℃）

4BLK-S30 互層部 平均地中温度 （6.2℃）
No7 ※凍結管と測温管との離隔

980mm
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7BLK-S210 中粒砂岩層 平均地中温度 （5.3℃）

7BLK-S210 互層部 平均地中温度 （3.1℃）

No13 ※凍結管と測温管との離隔
966mm
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7BLK-S140 中粒砂岩層 平均地中温度 （1.8℃）

7BLK-S140 互層部 平均地中温度 （-4.3℃）
No14 ※凍結管と測温管との離隔

720mm
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7BLK-S130 中粒砂岩層 平均地中温度 （5.9℃）

7BLK-S130 互層部 平均地中温度 （8.5℃）
No15 ※凍結管と測温管との離隔

1317mm
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8BLK-S140 中粒砂岩層 平均地中温度 （5.2℃）

8BLK-S140 互層部 平均地中温度 （0.9℃）

No16 ※凍結管と測温管との離隔
908mm
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6BLK-S110 中粒砂岩層 平均地中温度 （3.2℃）

6BLK-S110 互層部 平均地中温度 （3.2℃）

No11 ※凍結管と測温管との離隔
1092mm
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7BLK-S270 中粒砂岩層 平均地中温度 （10.1℃）

7BLK-S270 互層部 平均地中温度 （4.8℃）

No12 ※凍結管と測温管との離隔
1253mm
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8BLK-S25 中粒砂岩層 平均地中温度 （10.3℃）

8BLK-S25 互層部 平均地中温度 （10.7℃）

No17 ※凍結管と測温管との離隔
1620mm
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6BLK-S300 中粒砂岩層 平均地中温度 （-3.9℃）

6BLK-S300 互層部 平均地中温度 （-5.5℃）

No9 ※凍結管と測温管との離隔
548mm
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3BLK-S190 中粒砂岩層 平均地中温度 （6℃）

3BLK-S190 互層部 平均地中温度 （9.4℃）
No4

4本複列

※凍結管と測温管との離隔
1148mm
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6BLK-S260 中粒砂岩層 平均地中温度 （-14.1℃）

6BLK-S260 互層部 平均地中温度 （-17.9℃）
No10

6本複列

※凍結管と測温管との離隔
413mm
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3BLK-S380 中粒砂岩層 平均地中温度 （0℃）

3BLK-S380 互層部 平均地中温度 （-1.5℃）
No2

6本複列

※凍結管と測温管との離隔
552mm
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3BLK-S150 中粒砂岩層 平均地中温度 （-3.5℃）

3BLK-S150 互層部 平均地中温度 （-2.3℃）

No5

6本複列

※凍結管と測温管との離隔
602mm
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3BLK-S110 中粒砂岩層 平均地中温度 （3.1℃）

3BLK-S110 互層部 平均地中温度 （4.9℃）

No6

6本複列

※凍結管と測温管との離隔
1434mm
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6BLK-S310 中粒砂岩層 平均地中温度 （5.9℃）

6BLK-S310 互層部 平均地中温度 （9.4℃）

6BLK-S320 中粒砂岩層 平均地中温度 （7.2℃）

6BLK-S320 互層部 平均地中温度 （11.6℃）

No8
※凍結管と測温管との離隔

6BLK-S310 1564mm
6BLK-S320 2311mm
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8BLK-S20 中粒砂岩層 平均地中温度 （-7.5℃）

8BLK-S20 互層部 平均地中温度 （-7℃）

No18

6本複列

※凍結管と測温管との離隔
520mm

No18

注１）中粒砂岩層の平均地中温度：地表～GL－2mと第1泥質部境界付近を除く1mピッチで計測されている測温管温度の平均値
注2）互層部の平均地中温度：互層部上下の層境界付近を除く，1mピッチで計測されている測温管温度の平均値
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2015/6/3 7:00 現在

福島第一原子力発電所 陸側遮水壁 試験凍結の状況について ：ブライン送り戻り温度差

ブラインの送り温度：ヘッダー管の送り温度

ブラインの戻り温度：凍結管頂部の戻り温度（複列箇所は片側の平均値）
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3BLK-T2001 3BLK-T1990 3BLK-T2000 平均温度（1.7℃）

3BLK-T1960 3BLK-T1970 3BLK-T1980 平均温度（1.8℃）
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6本複列
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3BLK-T1010（2.5℃）

3BLK-T1000（2.5℃）

No.3

原因調査中
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3BLK-T920 3BLK-T930 平均温度（1.8℃）

3BLK-T910 3BLK-T911 平均温度（1.9℃）
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3BLK-T670 3BLK-T680 3BLK-T690 平均温度（2.1℃）

3BLK-T640 3BLK-T650 3BLK-T660 平均温度（2.1℃）
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6BLK-T1450（1.4℃）
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7BLK-T590（0.3℃）
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3BLK-T470 3BLK-T480 3BLK-T490 平均温度（1.8℃）

3BLK-T440 3BLK-T450 3BLK-T460 平均温度（1.8℃）
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6BLK-T1195 6BLK-T1190 6BLK-T1185 平均温度（1.5℃）

6BLK-T1170 6BLK-T1175 6BLK-T1180 平均温度（1.3℃）
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8BLK-T70 8BLK-T80 8BLK-T90 平均温度（0.7℃）

8BLK-T40 8BLK-T50 8BLK-T60 平均温度（0.9℃）
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6本複列
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※最初期のデータ欠損は計測不良による
※5/21 17:45～5/22 8:30、5/22 11:00-12:00は欠測


